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o conformi alle vigenti norme relative ai 
quisiti igienico sanitari e perfettamente idonei quindi alla conservazione di prodotti alimentari. 

 

y units comply with the current hygiene and sanitary laws and regulations and is 
erefore perfectly suitable for storing food products. 

 

ct et le 
aintien de l'hygiène et de la santé et qu'ils sont donc parfaitement appropriés pour la conservation des produits alimentaires. 

 

und gesundheitlichen Anforderungen entspricht und sich perfekt für die Konservierung von 
ebensmittelprodukten.eignet. 

 

 a los requisitos higiénico-sanitarios y que por lo tanto son perfectamente adecuadas 
ara la conservación de géneros alimentarios. 
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 Il presente manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione, al corretto uso e alla manutenzione del mobile 
refrigerato. Si raccomanda di conservare il manuale unitamente al mobile affinché la persona che ne fa utilizzo ne prenda visione. Il 
costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute 
nel manuale. Se l’acquirente del mobile refrigerato avesse dubbi su una determinata prescrizione riportata nel manuale d’uso, può 
rivolgersi al servizio assistenza Oscartielle. Oscartielle dichiara che i propri mobili refrigerati son
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 This manual contains all the information needed for the installation, correct use and maintenance of the refrigerated display 
unit. We recommend keeping the manual together with the display unit for fast consultation by the person using this. The Manufacturer 
cannot be held liable for any injury or damage caused as a result of non-compliance with the warnings in this manual. If there is 
something in the manual that the purchaser of the refrigerated display unit doesn't understand, he should contact Oscartielle Customer 
Service. Oscartielle states that its refrigerated displa
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 Ce manuel contient les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation correcte et l'entretien du meuble frigorifique. Il 
est recommandé de bien conserver ce manuel avec le meuble frigorifique, afin que la personne qui l'utilise puisse en prendre 
connaissance. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé à des personnes ou à des choses qui serait dû au 
non-respect des instructions contenues dans ce manuel.  Au cas où l'acquéreur du meuble frigorifique ne comprendrait pas une 
quelconque instruction mentionnée dans ce manuel d'utilisation, il est prié de s'adresser au service après-vente Oscartielle. Oscartielle 
déclare que ses meubles frigorifiques sont conformes aux normes en vigueur concernant les qualités requises pour le respe
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 In dem vorliegenden Handbuch werden die erforderlichen Informationen für die Aufstellung, den korrekten Einsatz und die 
Wartung der Kühlmöbel erläutert. Das vorliegende Handbuch ist zusammen mit den Kühlmöbeln aufzubewahren, damit die für die 
Kühlmöbel zuständige Person Einsicht nehmen kann. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personen- und Sachschäden ab, 
die auf eine mangelnde Beachtung der im Handbuch angegebenen Hinweise zurückzuführen sind. Sollte dem Käufer der Kühlmöbel 
eine bestimmte, im Betriebshandbuch wiedergegebene Vorschrift unverständlich sein, bitten wir Ihn sich an den Kundendienst 
Oscartielle zu wenden. Fa. Oscartielle erklärt hiermit, daß das von ihr hergestellte Kühlmöbelsortiment den geltenden Normen 
bezüglich den hygienischen 

DE 

L

 El presente manual contiene las informaciónes necesarias para la instalación, el correcto uso y el mantenimiento de la 
exhibidora refrigerada. Se aconseja conservar el manual cerca de la exhibidora para que la persona que la utiliza pueda tenerlo a 
mano. El fabricante declina toda responsabilidad de los daños causados a personas o cosas por incumplimiento de las advertencias 
contenidas en el manual. Si el comprador de la exhibidora no entendiera una determinada prescripción incluida en el manual de 
utilización, se le ruega ponerse en contacto con el servicio de asistencia Oscartielle. Oscartielle declara que sus exhibidoras están 
conformes con las normas vigentes referentes
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 ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɢɥɚɜɤɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚ ɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɧɢɦɚɟɬ ɫ ɫɟɛɹ ɜɫɹɤɭɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɳɟɪɛ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɥɸɞɹɦ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.  ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɮɢɪɦɵ «Oscartielle». «Oscartielle» ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɟɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
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Descrizione del mobile - Cabinet description – Description du meuble - Beschreibung der 
Bedientheke - Descripción de la cámara – Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
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Trasporto del mobile – Cabinet handling – Transport du meuble - Transport des Kühlmöbels 
- Desplazamiento de la cámara – ɉɟɪɟɜɨɷɤɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 

 

 FIG. 2 

PUNTO D’INNESTO FORCHE PER LA MOVIMENTAZIONE 

ɌɈЧɄА ɉɈȾЪȿɆА АȼɌɈɉɈȽɊɍɁЧɂɄɈɆ 

LIFTING POINT 
POINTS DE SOULEVEMENT 
ANSATSPUNKTE FUR HUBKARREN 
PONTOS PARA EL LEVANTAMIENTO 

 100 135 200 260 385 
Lunghezza totale / 
Total lenght (mm) 

1017 1330 1955 2580 3830 

Peso / Weight (kg) 190 225 300 460 500

TAB. 1 



 

 2

 

Installazione e condizioni ambientali - Installarono and environmental conditions – 
Installation et conditions ambiantes - Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen - Instalación 
y condiciones ambientales – ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸщɟɣ ɫɪɟɞɵ 

 

 
FIG. 3 
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FIG. 5 FIG. 4A 

  

  
FIG. 6 FIG. 4B 

 

Collegamento elettrico e dati tecnici – Cabling elettrical and tecnical data – Branchement 
électrique et données techniques – Elektrischer Anschluss und technische daten- Conexión 
eléctrica y datos tecnico – ɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 

 

Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢ ɬɟ

FIG. 7 
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Argus H2 150 MP 00 ST/FV – H
Brion

Argus H200 MP – H150 XP 
i 2 FV B  H  rioni 2 200 MP

Argus H200XP 
Brioni 0 X 162 H20 P - H2 MP G.I. - with unit 

100 135 200 250 100 135 200 250 100 135 200 250 
Potenza assorbita (W) 

1711 1761 3444 3522 1711 1902 3444 3804 1852 2144 3726 4288 
Absorbed Power (W) 

Potenza assorbita (W) 
in sbrinamento elettrico  

) 
efrost 

1126 1326 2574 2652 1126 1326 2574 2652 1126 1364 2574 2728 
(Optional) 
Absorbed Power (W
in electric d
(Optional) 
Temperatura d’esercizio 
Working temperature 

+  
+2°C/+4°C (H150 MP) 0°C/+2°C (H150 XP) +2°C/+4°C (MP) 
5°C/+7°C (H200 ST/FV) +2°C/+4°C (H200 MP) 0°C/+2°C (XP) 

 
Argus Door ni 2 Doorss; Brio  Ph  2 oenix

G.I. - with unit 
135 200 250 135 200 250 

Potenza assorbita (W) 
1287 2106 2574 994 1204 1995 

Absorbed Power (W) 

Potenza assorbita (W) 
in sbrinamento elettrico  

) 
efrost 

639 1092 1278 499 956 1005 
(Optional) 
Absorbed Power (W
in electric d
(Optional) 
Temperatura d’esercizio 
Working temperature 

0°C/+2°C 

 
Argus H200 / H150 oni 2 H200 / H2 – Bri 16 

G.E. - remote unit 
100 135 200 250 375 

Potenza assorbita (W) 
50 100 154 200 244 

Absorbed Power (W) 

Potenza assorbita (W) 
in sbrinamento elettrico  

) 
efrost 

300 500 954 1000 1444 
(Optional) 
Absorbed Power (W
in electric d
(Optional) 
Temperatura d’esercizio 
Working temperature 

0° ) 
+2°C/+4°C (H216) 
C/+2°C (H200-H150

 
Argus Doors – Brioni 2 Doors Phoenix 2 

G.E. - remote unit 
135 200 250 375 135 200 250 375 

Potenza assorbita (W) 
239 324 478 584 99 156 205 299 

Absorbed Power (W) 

Potenza assorbita (W) 
in sbrinamento elettrico  

) 
efrost 

639 1092 1278 1784 499 956 1005 1499 
(Optional) 
Absorbed Power (W
in electric d
(Optional) 
Temperatura d’esercizio 
Working temperature 

0°C/+2°C 

TAB. 2 

OSCARTIELLE S.P.A.

Via Bofalora, 1/A

24048 Treviolo

Bergamo - Italy

www.oscartielle.it

FIG. 8 
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Messa in funzione e caricamento- Start-up and loading- Mise en marche et chargement- 
Inbetriebnahme und Bestückung - Puesta en servicio y carga – ȼɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11 

FIG.12B (Phoenix 2) 

FIG. 9 

FIG. 10 

FIG.12 

PHOENIX 2 
Foro di riferimento ø 2 mm per posizione ripiani 
Reference hole ø 2 mm for shelves positioning 
Trou de référence ø 2 mm pour la  position des étagères 

stantes 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɥɨɤ ɨɬɩɪɚɜɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ø 2 ɦɦ 

Referenz Loch ø 2 mm für die Position der Regalen 
Agujero de referencia ø 2 mm por la posición de los e



 

 

 

 

 

 FIG.13 

 

Manutenzione del mobile - Unit maintenance - Entretien du meuble - Wartung - 
Mantenimiento de la cámara – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
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FIG.14 



 

 

Istruzioni di canalizzazione – Multiplexing instruction – Mode de canalisation – 
Zusammenbauanleitung – Instrucciones de ensamblaje - ɋɬɵɤɨɜɤɚ ɜɢɬɪɢɧ ɜ ɨɞɧɭ ɥɢɧɢɸ  
 

 
 

FIG. 15 
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FIG. 15 B ARGUS DOORS / BRIONI 2 DOORS 
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ITALIANO 
 
1 - Descrizione del Mobile 
I banchi refrigerati ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 sono costruiti in moduli canalizzabili di lunghezza utile interna di 
937 mm (MODELLO 100), 1250 mm (MODELLO 133), 1875 mm (MODELLO 200), 2500 mm (MODELLO 250) e 3750 
mm (MODELLO 375). La temperatura di funzionamento del mobile, per la versione a gruppo incorporato, varia in base 
alla lunghezza. Tutti i mobili indicati utilizzano un sistema di refrigerazione ventilata ad aria forzata con gruppo 
compressore incorporato ed esterno. Caratteristiche estetiche generali e dimensioni di massima sono chiaramente 

ustrate nella FIG. 1 e nella TAB. 1. 

 I pesi dei mobili nelle varie lunghezze ed i punti di innesto forche per la movimentazione sono 
portati nella FIG. 2. 

re il banco esattamente nel luogo di installazione desiderato. Per spostare il mobile non tirare mai dalle spalle 

. Qualsiasi danno arrecato al mobile durante il trasporto 
 l’immagazzinamento non sono attribuibili alla Ditta costruttrice. 

ente, i parametri tecnici e opzionali del materiale e comunicare all'installatore 
 potenze frigorifere realmente necessarie. 

e tecnico abilitato, come prevedono le vigenti normative. 

 dispositivo omnipolare magnetotermico/differenziale con apertura 

ostruttore 

ill
 
2 - Trasporto del mobile 
Il mobile è provvisto di piedini in plastica (FIG. 4A) o di pallet in legno (FIG. 4B) per l’imballo in gabbia (a richiesta), che 
consentono la movimentazione con carrelli elevatori a forca. La movimentazione deve essere effettuata esclusivamente 
da tecnici autorizzati.
ri
 
3 - Ricezione ed immagazzinamento 
Alla consegna assicuratevi che il mobile non abbia subito danni, verificate quindi le condizioni dell'imballo. Se quest'ultimo 
presenta danni verificatene il contenuto in presenza del trasportatore. Il mobile deve essere protetto dalle intemperie, la 
temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra -25°C e +55°C, l'umidità dell'aria deve essere compresa tra 
30% e 95%. Le operazioni di disimballo devono essere effettuate con particolare cura perché nel medesimo vi sono dei 
particolari e/o accessori necessari al completamento del banco (distanziali, eventuali spondine, ecc.). Smontare dal 
mobile i piedini in plastica (FIG. 4A) o il pallet di trasporto (FIG. 4B) e togliere le protezioni perimetrali trasparenti. 
Posiziona
laterali! 
Attenzione: Nel caso in cui la merce arrivasse danneggiata avvisare immediatamente la ditta, eventuali ritardi di 
segnalazione sollevano la ditta costruttrice da ogni responsabilità
e
 
4 - Installazione e condizioni ambientali 
Il banco dovrà essere appoggiata su di un pavimento perfettamente piano; il mobile a pieno carico non deve oscillare 
(FIG. 5). Un cattivo livellamento può pregiudicare il corretto funzionamento del mobile refrigerato. E' espressamente 
vietato posizionare il mobile in locali dove vi è presenza di sostanze gassose esplosive. E' inoltre uso improprio utilizzare 
il mobile all'aria aperta o esporlo alla pioggia (FIG. 3). Le prestazioni del mobile sono riferite (secondo la normativa 
internazionale EN ISO 23953-1/2) alla classe climatica ambientale 3 che prevede una temperatura ambiente di 25°C con 
umidità relativa del 60%. E' richiesto un adeguato spazio frontale per garantire il giusto flusso d’aria nel condensatore 
(FIG. 9).La presenza di oggetti davanti alla griglia di protezione del condensatore pregiudicherebbero il giusto 
funzionamento del mobile refrigerato (FIG. 6). Se le condizioni ambientali sono diverse da quelle previste, oppure i banchi 
sono esposti a correnti d'aria superiori a 0,2 m/s, o a radiazioni di calore, si dovranno accettare prestazioni inferiori a 
quelle previste. E' possibile ovviare a questo inconveniente trasmettendo i valori ambientali reali prima della definizione 
del progetto, al fine di modificare, eventualm
le
 
5 - Collegamento elettrico 
Il collegamento elettrico va eseguito esclusivamente da personal
Per il collegamento vedere lo schema elettrico FIG. 17, 18 e 19. 
E’ necessario installare a monte dell’alimentazione un
contatto di 3 mm con potere di interruzione adeguato. 
Attenzione: Prima di collegare il mobile alla rete elettrica accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella 
esposta nella targa matricola (considerate che le variazioni massime della tensione di alimentazione consentite sono del 
+/- 10%). Verificare che l’allacciamento elettrico abbia cavi di sezione e lunghezza in grado di sopportare la corrente e la 
Potenza assorbita dal mobile refrigerato (TAB. 2). I mobili plug-in sono forniti di spina e cavo da 2,5mt di lunghezza (FIG. 
7) per cui è necessario non oltrepassare questa misura per il collegamento alla presa a parete. Il banco deve essere 
collegato ad una propria presa di corrente fissa (non con cavi di prolunghe o prese multiple). Il cavo deve essere ben 
teso, in posizione riparata da eventuali urti, non deve essere in prossimità di liquidi o acqua e a fonti di calore, non deve 
essere danneggiato. In caso di rottura del cavo di alimentazione del banco, esso deve essere sostituito dal c
oppure da un ente da esso preposto. La spina deve risultare accessibile anche dopo l’installazione del mobile. 
Attenzione: L'installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in 
conformità alle vigenti normative elettriche dei Paesi di destinazione del mobile (Norme e leggi di sicurezza elettrica, 
Norme antinfortunistiche e antincendio, direttive). Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, 
nei confronti dei quali il costruttore non ha nessuna responsabilità. E' obbligatorio collegare il mobile a terra. Il costruttore 
declina ogni responsabilità qualora questa norma infortunistica non venga rispettata. Nel caso in cui il mobile deve essere 
installato lontano da prese elettriche, prevedere un allacciamento in conformità alle Norme vigenti. E' assolutamente 
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ici. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 

a busta in plastica contenente il presente manuale di istruzioni che deve essere 
ntenuti, dati tecnici, schemi elettrici e tabelle relative il mobile. 

presentati sulla targa matricola (FIG. 8) essa indica: 

le  
le  

nto 

ianto 
pianto 

atura al bulbo secco) 
to elettrico 

 con cui è stato prodotto il mobile 
 ordine con cui è stato messo in produzione il mobile 

ione del mobile 

e le etichette di avvertenza non devono essere assolutamente rimosse. Il costruttore 
eclina ogni responsabilità qualora questa avvertenza non sia rispettata. Si dichiara che l'apparecchiatura è conforme al 

te i materiali e gli oggetti destinati a venire a 

2), la distanza ottimale tra i ripiani è ben visibile in FIG. 1. Inserire la spina nella presa di 

cnico specializzato è in grado di intervenire). La regolazione del termostato e la carica del gas sono 

prodotto e non 

manda: 

 di merce (oltre a rispettare i punti sopra indicati) è buona norma 
introdurre le nuove derrate alimentari sotto quelle già esistenti. 

iegare la tendina notte (disponibile su richiesta) che oltre a conservare nel migliore dei modi i 

ro quando non viene utilizzato. L’alimentazione 

osferici, non utilizzare mai getti d'acqua diretti per la pulizia del mobile, 

vietato l'uso di spine adattatr
provocati da un'errata installazione. 
 
6 - Caratteristiche tecniche 
Il mobile viene accompagnato da un
tassativamente conservato. In esso sono co
I dati tecnici del mobile sono inoltre rap
1. Nome e indirizzo del costruttore 
2. Designazione commerciale del mobile 
3. Codice corrispondente al mobi
4. Numero di matricola del mobi
5. Tensione di alimentazione 
6. Frequenza di alimentazione 
7. Corrente massima assorbita 
8. Potenza massima assorbita 
9. Potenza massima assorbita nella fase di sbriname
10. Potenza di illuminazione standard 
11. Superficie di esposizione utile 
12. Tipo di gas frigorifero con cui funziona l’imp
13. Massa di gas frigorifero con cui è caricato ogni singolo im
14. Classe climatica ambientale e temperatura di riferimento(temper
15. Classe di protezione dell’impian
16. Numero di commessa
17. Numero di
18. Anno di produz
19. Potenza riscaldante 
20. QR code 
21. Marchio EAC 
Attenzione: La targa matricola 
d
D.L. del 25/01/1992 N°108 attuazione della Direttiva CEE 89/109 concernen
contatto con prodotti alimentari. 
 
7 - Caricamento del prodotto ed utilizzo del mobile (messa in funzione) 
Se il banco è stato fortemente inclinato a causa del posizionamento, attendere minimo tre ore prima della messa in 
funzione in modo da permettere all’olio lubrificante di raccogliersi nel compressore! Se questa prescrizione non viene 
osservata il compressore potrebbe subire danni irreparabili. Il banco potrà essere messo per la prima volta in funzione 
solamente dopo avere eseguito i punti 3 e 4. A banco spento procedere alla rimozione delle protezioni in pellicola plastica 
presenti all’interno e all‘esterno, dopodiché eseguire una prima pulizia, seguendo le indicazioni riportate al punto 10. 
Avvitare i distanziali schienale come riportato in FIG. 11. Montare i ripiani mobili seguendo le istruzioni riportate in FIG. 12 
e FIG. 12B (solo per Phoenix 
corrente (con le prerogative descritte nel punto 5) e azionare l‘interruttore delle luci e gruppo motore, posto sotto la 
veletta decorativa (FIG. 10). I lievi rumori di funzionamento emessi dal motore e l’accensione del display indicheranno la 
messa in funzione del mobile. 
A distanza di circa 3 ore dalla messa in funzione è possibile caricare il prodotto, il termometro posto all’interno del mobile 
(FIG. 10) indicherà la temperatura di esercizio. Il libretto d’istruzioni del comando elettronico, a cui il display fa riferimento, 
sono inserite in allegato al libretto d’istruzioni (la manomissione di tale dispositivo è scongiurata da password di sicurezza 
sulla quale solo un te
impostate in fabbrica, la manomissione delle impostazioni declina il costruttore da ogni responsabilità. Verificare sempre 
che la temperatura evidenziata sul display del comando elettronico sia consona per la conservazione del prodotto 
introdotto in vetrina. 
Il mobile è stato realizzato per l'esposizione di prodotti alimentari, deve conservare la temperatura del 
deve abbatterla, quindi il prodotto va introdotto al suo interno solo se già raffreddato alla rispettiva temperatura di 
conservazione. Per una migliore conservazione del prodotto si racco
- Non ostruire le feritoie di distribuzione del freddo che garantiscono il corretto flusso dell'aria (FIG. 13). 
- Quando si carica un banco già parzialmente carico

- Nelle ore notturne imp
prodotti esposti consente un risparmio energetico. 

 
8 - Divieti e prescrizioni 
Attenzione: togliere completamente l’alimentazione dal banco frigorife
deve essere sezionata dal dispositivo a monte della presa di corrente. 
Attenzione: Non esporre il mobile ad agenti atm
non toccare e non utilizzare il mobile con piedi e mani bagnate o umide. 



 

 15

iare materiale sulla parte superiore del banco. 

 che circola al suo interno. In ogni caso è 

eno che 

uesto dispositivo non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità 
siche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni relativamente 

la loro sicurezza. 

onato dal comando 

ccio sull’evaporatore. Tali resistenze sono un optional a richiesta. Il numero 
ionamento dello 

istema d'evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. É 
uona norma controllare almeno una volta al mese il livello della bacinella evaporante posta nel vano motore (tale 

si a banco spento). 

 l'alimentazione elettrica. Pulire periodicamente il mobile 
on detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti infiammabili o abrasivi, non eseguire la pulizia 

ti. Quando si procede alla pulizia del mobile sulla parte interna utilizzare guanti protettivi 

 Riavviare il mobile solo dopo essersi accertati che le parti, in precedenza rimosse e non, siano asciutte. 

ccio 
pedendone il corretto lavoro. Ogni tre mesi procedere alla pulizia generale, quindi togliere la tensione elettrica e 

bile. Attendere che il ghiaccio formatosi sulle alette dell'evaporatore si sia sciolto 
 a setola morbida, anche in questo caso usare guanti che 

 interne del mobile siano completamente asciutte). 
le da un tecnico frigorista o da personale qualificato. 

 l’eventuale dispositivo di protezione a monte della presa di corrente sia inserito. 

Attenzione: Non togliere protezioni o coperture che richiedono l'utilizzo di utensili per la loro asportazione, non rimuovere 
assolutamente la copertura del quadro elettrico. 
Attenzione: Non caricare il mobile con pesi eccessivi; non entrare all‘interno del banco. 
Attenzione: Non camminare ed appogg
Attenzione: Non tentare di togliere eventuali formazioni di ghiaccio con oggetti metallici appuntiti. 
Attenzione: L'impianto frigorifero non comporta nessuna modifica chimica alla natura dell'acqua di sbrinamento prodotta 
dal mobile. Quest'ultima proviene esclusivamente dal vapore contenuto nell'aria
necessario che l'acqua prodotta dagli impianti venga sempre smaltita attraverso la rete fognaria o eventuali impianti di 
depurazione conformi alle vigenti leggi. 
Attenzione: Ogni eventuale uso non esplicitamente indicato in questo manuale è da considerarsi pericoloso ed il 
costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed irragionevole. 
Attenzione: Non danneggiare il circuito refrigerante (IEC60335-2-89 e varianti) 
Attenzione: Non utilizzare dispositivi elettrici all’interno del compartimento alimentare del banco frigorifero, a m
non siano raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti) 
Attenzione: q
fi
all'uso dell'apparecchiatura e siano controllati da una persona responsabile per 
Attenzione: i bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura. 
Attenzione: Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo 
apparecchio. 
 
9 - Sbrinamento del mobile ed evaporazione dell'acqua di condensazione 
Il ciclo di sbrinamento, indispensabile per il giusto funzionamento del mobile refrigerato, è azi
elettronico che fermando temporaneamente il compressore permette all’evaporatore di liberarsi da eventuali cumuli di 
ghiaccio. Tale operazione può essere semplificata con l’introduzione di resistenze corazzate, che al momento dello 
sbrinamento agevolano lo sciogliersi del ghia
degli sbrinamenti (di serie N°4 in 24 ore) è impostato in fabbrica. Verificare periodicamente il funz
sbrinamento automatico dei mobili, in caso di mal funzionamento chiamare un tecnico specializzato. 
I banchi ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 sono dotati di un s
b
operazione è da effettuar
Attenzione: Eventuali regolazioni o modifiche sono riservate esclusivamente al personale di assistenza. 
Attenzione: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli 
raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti). 
 
10 - Pulizia del mobile 
Attenzione: Prima di procedere alla pulizia del mobile staccare
c
del mobile con getti d'acqua diret
in modo da non mettere la pelle a contatto diretto con le parti fredde. 
Attenzione:
Ricaricare il mobile seguendo le specifiche riportate al punto 7. 
 
11 – Manutenzione del mobile 
Attenzione: Tutte le operazioni descritte nella manutenzione del mobile è buona norma che siano eseguite dal personale 
qualificato. 
Attenzione: Prima di procedere alla manutenzione del mobile staccare l'alimentazione elettrica. 
Attenzione: Altre operazioni di manutenzione non descritte dai punti precedenti, inclusa la sostituzione delle lampade 
con lampade di modello identico, va commissionata a centri di assistenza autorizzati o a personale abilitato. 
Mensilmente eseguire la pulizia del condensatore, asportando la griglia di protezione anteriore (FIG. 14). Utilizzare una 
spazzola a setole rigide (non metallica) o meglio un aspirapolvere, eliminate tutti gli eventuali accumuli di polvere e 
residui depositati fra le alette facendo attenzione a non danneggiare le stesse. Quando si procede alla pulizia del 
condensatore usare guanti che proteggano da eventuali tagli. Terminate le operazioni di pulizia, riposizionate le 
protezioni rimosse. Lasciare il condensatore sporco per lunghi periodi significa maggior consumo di energia e cattive 
prestazioni del mobile. L'evaporatore dopo lunghi periodi di funzionamento potrebbe formare accumuli di ghia
im
svuotare completamente il mo
completamente, quindi pulirlo accuratamente con spazzole
proteggano da eventuali tagli (controllate prima del riavvio che le pareti
Consigliamo di far eseguire una volta l'anno un controllo genera
 
12 - Situazioni di Emergenza 
Attenzione - Nel caso in cui il banco si arresta o non parte: 
- Verificare che non vi sia una situazione di black-out elettrico. 
- Verificare che la spina sia ben inserita nell‘apposita presa. 
- Verificare (dove presente) che
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dell'interruzione elettrica non dipende da questo, chiamate il più vicino centro di assistenza e svuotate il 

lore, in caso 

Verificare che l'evaporatore del mobile non sia coperto di ghiaccio, in caso contrario leggere il punto 11. 
 il mobile non sia vicino a correnti d'aria o fonti di calore (vedi Punto 4). 

ortato nel punto 4. 
 eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il più vicino centro di assistenza. 

so di fuga di Gas o incendio, non avvicinatevi al vano motore, togliete tensione elettrica al mobile. Non 
ente estintori a secco. 

ccessori: 

Spondine in cristallo per ripiani d’esposizione 
ni 

 di uno degli accessori sopra citati contattare il rivenditore più vicino o direttamente 
 ditta costruttrice. Il montaggio dello sbrinamento elettrico va eseguito da personale qualificato. 

 parte del personale tecnico di assistenza e qualora necessiti la sostituzione di 

iminazione del mobile 

 eccezione per le parti metalliche 
ponenti del circuito di 

frigerante e oli per la lubrificazione, non devono essere dispersi nell’ambiente ma recuperati 

lore di effetto serra (GWP), 

lamento termico del banco è (R134A). 
ei mobili prodotti da OSCARTIELLE con unità frigorifera incorporata sono presenti i seguenti gas: 

6 - Dichiarazione del fabbricante (Divieto di messa in servizio) 
ruiti anche per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina, 

ito mettere in servizio il 
sia stata identificata e ne sia stata 

ne nazionale che la traspone, vale a 

 sui piedini per ottenere un perfetto allineamento (Rif. 1). 
 4a) 

corredo. 
alizzazione dei montanti. 

ontanti (Rif. 3) e nelle squadrette (Rif. 4b) con 4 viti 
M8x60 ed i relativi dadi. 

nuovamente i pannelli fondali precedentemente rimossi. 
, FIG. 15B (solo per Argus Doors / Brioni 2 Doors). 

e il motivo 
mobile, posizionate il prodotto nelle celle preposte al mantenimento ed alla conservazione. 
Attenzione - Nel caso in cui il mobile non raffredda a sufficienza: 
- Verificare che il condensatore sia pulito e che sia in grado di svolgere la sua funzione di scambio di ca

contrario leggere il Punto 11. 
- Verificare che il mobile sia caricato correttamente e che le prese d'aria non siano ostruite, in caso contrario leggere il 

punto 7. 
- 
- Verificare che
- Verificare la planarità del mobile e che le condizioni ambientali rispettino ciò che è rip
Se il problema dopo le
Attenzione - In ca
utilizzate acqua per spegnere le fiamme ma solam
 
13 – Accessori 
I banchi ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 possono avere su richiesta i seguenti a
- Tendina notte 
- Divisori in filo 
- 
- Illuminazione dei ripia
- Segnaprezzi in alluminio o plastica 
- Sbrinamento elettrico (resistenza corazzata posta sull’evaporatore) 
In caso si fosse interessati all’acquisto
la
 
14 - Assistenza tecnica 
Qualora necessiti l'intervento da
componenti meccanici, elettrici o compressori, l'utente dovrà contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il 
mobile, richiedendo ricambi originali. 
 
15 - Smantellamento ed el
Per il rispetto ecologico dell’ambiente ed in conformità alle norme vigenti dei singoli paesi, suddividere le parti del mobile 
per lo smaltimento e/o recupero. 
Tutte le parti che costituiscono il mobile non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta
che non risultano speciali per la maggior parte dei paesi di destinazione. Per quanto riguarda i com
refrigerazione, ossia gas re
presso centri specializzati. 
Questo prodotto contiene HFC, ovvero gas fluorurati, refrigerante ad elevato va
disciplinati dal protocollo di Kyoto. 
Il gas contenuto nel poliuretano espanso per l’iso
N
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
Questo apparecchio è ermeticamente sigillato e la carica di refrigerante è inferiore a 3 kg. 
Non è quindi soggetto all’obbligo di libretto d’impianto né a verifiche periodiche delle perdite di refrigerante 
(D.P.R. n. 147 del 15 Febbraio 2006 Art. 3 e 4). 
 
1
I modelli sopra descritti sono cost
considerata dalla Direttiva 2006/42/CE. Pertanto il fabbricante dichiara che non è consent
macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà componente 
dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE ed alla legislazio
dire fino a che il macchinario di cui la presente dichiarazione non formi corpo unico con la macchina finale. 
 
17 – Istruzioni di canalizzazione 
Per canalizzare due o più banchi attenersi alle seguenti istruzioni e fare riferimento alla FIG. 15. 
- Accostare i banchi e agire
- Introdurre due spine in ferro D4x40 nella veletta decorativa in alluminio (Rif.
- Agganciare i basamenti tra loro usando le 4 barre filettate M8x125 con i relativi dadi e rondelle (Rif. 2) forniti a 

- Rimuovere i pannelli fondali nella zona di can
- Unire le vasche inserendo le apposite viti nei fori presenti sui m

- Infine assemblare 
- Unire le cornici dei telai porte con viti e dadi ciechi Rif. 5
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ni è consultabile a FIG. 16. 
 
19 - Schemi elettrici 
Gli schemi elettrici sono consultabili in FIG. 17, 18 19 e 20. 
 
20 - Dichiarazione di Conformità 
È possibile richiedere copia della dichiarazione di conformità di prodotto compilando il form presente all’indirizzo internet: 
http://www.oscartielle.it/conformity 

18 – Schema passaggio cavi e tubazioni 
Lo schema di passaggio cavi e tubazio
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ne del banco frigorifero, così come gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici 

entivi i preposti sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni 

CANICA sul banco frigorifero, il 

rvenire su 
omponenti e parti interne del banco frigorifero, sono esposti a PERICOLI di NATURA MECCANICA. 

Installazione, manutenzione 
L’installazio
qualificati. 
Durante l’esecuzione degli interventi manut
riportate sul manuale di istruzioni per l’uso. 
Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione ELETTRICA o MEC
tecnico preposto deve assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
I tecnici incaricati di eseguire interventi manutentivi, e che per esigenze operative devono inte
c
 
Pulizia periodica del banco 
La pulizia periodica del banco frigorifero deve essere eseguita a banco fermo con tensione disinserita. 

Dispositivi di protezione individuali obbligatori per i tecnici incaricati di eseguire interventi sul banco 
frigorifero 

Simbolo Descrizione  

 

Protezione degli occhi 

 

Guanti di Protezione 

 

Calzature di sicurezza 

Simbologia di Sicurezza per una immediata informazione sulle situazioni di pericolo e divieti 

Simbolo Descrizione  

 

Vietato eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto 

 

Vietato rimuovere i ripari di protezione del banco frigorifero 

 

Divieto di spegnere con acqua 

 

Vietato operare su organi sotto tensione 

 

Rischio di schiacciamento delle mani 

Sicurezza 
Il banco frigorifero e il relativo manuale d’istruzione per l’uso sono stati realizzati in ottemperanza alle Direttive, 

una volta accertata l’effettiva consistenza dei 
ttori di rischio, provvederà alla loro rimozione in modo adeguato. 

Il banco frigorifero è dotata di dispositivi di protezione per l’utenza. 

Norme armonizzate vigenti ed applicabili in materia di sicurezza. 
Qualora il cliente o i tecnici  incaricati di effettuare interventi sul banco frigorifero dovessero riscontrare rischi 
residui devono tempestivamente segnalarli al costruttore, il quale 
fa
 
Dispositivi di protezione 
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ENGLISH 
 
1 – Description of Cabinet 
The refrigerated cabinets in the ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 line are multiplexable units with a usable internal 
length of 937 mm (MODEL 100), 1250 mm (MODEL 133), 1875 mm (MODEL 200), 2500 mm (MODEL 250) and 3750 
mm (MODEL 375). The working temperature (for the version with incorporated unit), varies depending on the length of 
the cabinet. All models use a system of forced air ventilated refrigeration, and can have either an incorporated 
compressor unit or an external one. The general esthetic characteristics and overall dimensions are clearly illustrated in 
FIG. 1 and TAB. 1. 
 
2 - Handling the unit 
This furniture item has plastic feet (fig. 4A) or wooden pallets (fig.  4B) for cage packaging (on request), which allows for 
movement with a fork lift truck. Only authorised expert personnel should handle the unit. FIG. 2 shows the weight of the 
units and fork lengths of the relative lifting points. 
 
3 - Receipt and storage 
On delivery, make sure the unit has not been damaged during transport. Check the condition of the packaging: if the 
packaging is damaged, check the contents in the presence of the carrier. For storage, make sure that the unit is protected 
against the weather and stored at a temperature between -25°C and +55°C; 30-95% relative humidity. Take special care 
when unpacking the unit, as the packaging contains various parts and/or accessories needed to complete the display unit 
(spacers, raised edges, etc). Remove the plastic feet from the unit (fig.  4A) or wooden pallets (fig. 4B) and remove the 
transparent perimeter protection. Place the display unit exactly where you plan to install it. Move the unit properly: never 
drag by its sides! 
Warning: Inform the Manufacturer immediately if the unit arrives damaged. Any delay in doing so relieves the 
Manufacturer of all liability. The Manufacturer is not liable for any damage to the unit during handling and storage. 
 
4 - Installation and environmental conditions 
The unit should be placed on a perfectly flat floor. When fully loaded, the display cabinet should not vibrate (see FIG. 5). 
The efficiency of the unit may be endangered if it is not perfectly level! The display cabinet should never be placed in 
areas where explosive gas substances are used. The unit should not be left outdoors or exposed to the rain (see FIG. 3). 
The performance of the cabinet refers (according to the international standard EN ISO 23953-1/2) to environmental 
climatic class 3 which consists of a room temperature of 25°C with relative humidity of 60%. Sufficient space must be 
provided to guarantee good air circulation for the condenser (see FIG. 9). Do not place objects in front of the condenser 
protection grid, as this could interfere with the efficiency of the refrigerated cabinet (see FIG. 6). Performance may suffer if 
the environmental conditions differ from those foreseen, or the cabinets are exposed to air flows of more than 0.2m/s or 
sources of heat. To avoid this problem, the User should send the Manufacturer details of the environmental conditions 
before finalising the design of the units, so that the technical parameters and material options can be modified and the 
installer informed of the refrigerating power actually required. 
 
5 - Electrical connections 
Important: installation should be made following the manufacturer's instructions, by qualified personnel only, in conformity 
with the electric safety regulations in force. Please refer to the electrical diagram at FIG. 17, 18 and 19. 
At the input of the supply it is necessary to install an omni-polar magnetothermic/differential device with contact opening 
equal to 3 mm and adequate cutoff power. 
Warning: Before connecting the unit to the mains, make sure that the mains voltage corresponds to that indicated on the 
serial plate (bearing in mind that the max acceptable variations in voltage are +/- 10%). Check that the cable used has the 
proper cross-section and length to withstand the current and the power absorbed by the combination, as indicated in 
TAB. 2 The plug-in units are supplied already fitted with a 2,5 m cable and plug (see FIG. 7), so the unit must not be 
installed more than 2,5 m from the nearest wall socket. The cabinet should be connected to its own fixed current socket 
(i.e. without extension leads or multiple plugs). The cable should be fully extended and located where it is unlikely to be 
struck, caught or stepped on, away from water and other liquids and heat sources and must not be damaged. In case of 
breakage of the power cable of the cabinet, it must be replaced by the manufacturer or by institution in charge of it. The 
plug must still be accessible even after installing the unit. 
Warning: Follow the Manufacturer's instructions to install the unit, using qualified personnel and complying with the 
electrical regulations for the specific country (electrical safety standards and laws, accident and fire prevention laws, EC 
directives). Incorrect installation may cause injury and damage; the Manufacturer is not liable for this. 
The unit must be earthed. The Manufacturer is not liable for any damage or injury should this safety regulation be 
ignored. If the unit is to be installed far from the electrical sockets, suitable electrical connections are needed and these 
must comply with the prevailing standards. The use of adapter plugs is strictly prohibited. The Manufacturer is not liable 
for any damage or injury arising from incorrect installation. 
 
6 - Technical details 
The display unit is delivered with a plastic envelope containing this instruction manual. This manual must be kept with the 
machine. It contains all the technical data, wiring diagrams and tables needed for the unit. 



 

 21

The following technical data are also shown on the serial plate (FIG. 8): 
1. Name and address of the manufacturer 
2. Commercial name of the cabinet 
3. Cabinet code 
4. Cabinet serial number 
5. Rating 
6. Frequency 
7. Max absorbed current 
8. Max absorbed power 
9. Max absorbed power during defrosting 
10. Standard lighting power 
11. Net display area 
12. Type of cooling gas used 
13. Weight of cooling gas loaded in each unit 
14. Climatic class and reference temperature (dry bulb) 
15. Electrical safety factor 
16. Work schedule number 
17. Work order number 
18. Year of manufacture 
19. Heating capacity 
20. QR code 
21. EAC marking 
Warning: The serial plate and the warning labels must never be removed from the cabinet. The Manufacturer is not liable 
for any damage or injury if this warning is ignored. The Manufacturer certifies that this unit complies with Italian legislative 
degree no. 108 dated 25.01.1992, applying EEC Directive 89/109 concerning materials and objects that come into 
contact with food. 
 
7 - Loading and use of the unit (start-up) 
If the display unit has been greatly tilted during positioning and installation, wait at least three hours before starting it up in 
order to give the lubricating oil enough time to collect in the compressor! The refrigerating unit may be irretrievably 
damaged if this precaution is ignored. The display unit can only be started up for the very first time after complying with 
points 3 and 4 above. 
With the unit unplugged, remove the plastic film protecting the insides and outside and then clean (follow the instructions 
in point 10 below). Screw on the back spacers as shown in FIG. 11. Fit the various shelf supports at the height required, 
as shown in FIG. 12 and FIG. 12B (only for Phoenix 2). FIG. 1 shows the best distances between shelves. Plug in the 
unit (having followed the instructions in point 5), then switch on the lights and motor unit located under the decorative 
panel (see FIG. 10). The gentle hum of the motor and illumination of the display will indicate that the cabinet is working. 
The thermometer inside the display unit (see FIG. 10) will indicate the working temperature. The instruction manual for 
the electronic control to which the display refers is enclosed with the instruction booklet (tampering with this device is 
impossible because a password is required and only a specialized expert can intervene on it). The thermostat and gas 
charge are set in the factory. Tampering with the factory settings relieves the manufacturer of any liability. Always check 
that the temperature reading on the display of the electronic control is suitable for the conservation of the products placed 
in the display cabinet. 
The unit is designed to display food products and to maintain the temperature of the product; it does not lower it. The 
product should, therefore, only be loaded once its proper storage temperature has been reached. Recommendations for 
storage: 
- Never block the cooling outlets that guarantee the correct flow of air (see FIG. 13). 
- When loading a display cabinet that already contains products, it is best to place the new products below those 

already inside (as well as observing the above points). 
- At night, use the night blinds (available on request), as this will save energy and help preserve the products on 

display. 
 
8 - Prohibitions and requirements 
Warning: disconnect the cabinet from the power supply in case it is not used. The power supply has to be disconnected 
by the remote-control switch fitted upstream from the power socket. 
Warning: Never expose the unit to the atmospheric agents. Never use direct water jets to clean the unit. Never touch or 
use the unit with wet or damp feet and hands. 
Warning: Never remove guards or covers that require tools to be removed. Never, under any circumstances, remove the 
cover on the electronic panel. 
Warning: Never load the unit excessively. Never go inside the cabinet. 
Warning: Never stand on the unit or place heavy loads on top of the cabinet. 
Warning: Never try to remove any ice that may build up using sharp metal objects. 
Warning: The refrigerating circuit does not cause any chemical modification of the water generated from defrosting. This 
comes exclusively from the vapour contained in the air circulating inside the unit. In any case, this water should always be 
drained into the sewer or sent to a water purification plant in line with current local regulations. 
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Warning: Any use of the unit not explicitly mentioned in this manual should be considered dangerous and the 
Manufacturer is not liable for any damage resulting from improper, careless or unreasonable use. 
Warning: Do not damage the refrigerant circuit (IEC60335-2-89 and changes) 
Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes) 
Warning: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance by a person responsible for their safety. 
Warning: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
Warning: Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. 
 
9 - Defrosting of the unit and evaporation of any condensation 
The defrost cycle, which is indispensable for proper operation of the refrigerated cabinet, is under the control of the 
electronic device, that temporarily stops the compressor and allows the evaporator to eliminate any accumulated ice (this 
operation can be simplified by introducing armored heating elements that help the ice on the evaporator to melt when the 
defrost cycle is on. These heating elements are optional and are supplied on request. The number of defrost cycles 
(standard is 4 cycles every 24 hours) is set in the factory. Check periodically to make sure the cabinets are defrosted 
automatically and in case of any malfunction call an expert. 
ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 display units have an automatic evaporation system for defrosting water. It is a good idea 
to check the level of the evaporating basin in the motor compartment at least once a month (with the unit switched off). 
Warning: Only authorised service personnel are allowed to adjust or modify the unit. 
Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes) 
 
10 - Cleaning the unit 
Important: Unplug from the mains before cleaning. 
Clean the unit regularly with neutral soap and dry with a soft cloth. Never use inflammable or abrasive products. Never 
clean the unit with direct jets of water. When cleaning the inside of the unit, always wear protective gloves to avoid 
touching the cold parts. 
Warning: Start the unit again only after checking that all parts (extracted or otherwise) are dry. Reload the unit following 
the instructions in point 7. 
 
11 - Unit maintenance 
Warning: All maintenance operations should be carried out by expert personnel. 
Warning: Unplug from the mains before servicing. 
Warning: Other maintenance operations, (not described herein) including replacement of lamps with lamps of the same 
model, have to be commissioned to authorised centres of assistance or qualified personnel. 
Clean the condenser once a month after removing the protection grid (see FIG. 14). Use a stiff bristle brush (not metallic) 
or a vacuum cleaner to remove all traces of dust and waste that may have built up between the fins, taking care not to 
damage them. Always wear gloves that protect your hands against accidental cuts. Fasten all casings in place after 
cleaning. Letting the condenser run for long periods without cleaning it means higher energy consumption and lower 
overall performance of the unit! The evaporator may be covered with ice after long periods of use, thus preventing the unit 
from working at full efficiency. Generally, you should clean the cabinet every three months: unplug and empty completely. 
Wait for any ice in the evaporator fins in the top section to melt and then carefully clean with a soft bristle brush. Again, 
always wear protective gloves to avoid cutting your hands. Before plugging the unit in again, always check that all internal 
parts are completely dry.We recommend having the unit serviced once a year by a refrigerator expert or qualified 
personnel. 
 
12 - Emergencies 
Warning: If the unit stops or does not start: 
- Check for a possible power outage. 
- Check that the unit is plugged in properly. 
- Check that the switch fitted above the plug (if any) is on. 
If the problem persists despite the above checks, contact your nearest service centre and empty the unit (placing the 
products in suitable storage cells to avoid breaking the cold chain). 
Warning: If the unit does not cool the products enough: 
- Check that the condenser is clean and capable of exchanging the heat; otherwise, see point 11. 
- Check that the unit has been loaded properly and that the air intake is not blocked; otherwise, see point 7. 
- Check that the unit evaporator is not covered with ice; otherwise, see point 11. 
- Check that the unit is not close to strong air flows or heat sources (see point 4). 
- Check that the unit is levelled and that the environmental conditions meet those indicated in point 4. 
If the problem persists despite the above checks, contact your nearest service centre. 
Warning: Never approach the motor compartment in the event of leaking gas or a fire. Unplug at the mains. Never use 
water to put out any flames, but only dry powder extinguishers. 
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13 - Accessories 
ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 displays can be fitted with the following accessories on request. 
- Night blinds. 
- Row dividers. 
- Raised edges in tempered glass for display shelves. 
- Shelf illumination. 
- Price holders in aluminium or plastic. 
- Electric defrosting (armoured resistances on the evaporator). 
If you are interested in purchasing any of the above accessories, contact your nearest dealer or the manufacturer directly. 
Only qualified personnel should assemble the electric defrosting units. 
 
14 - Customer service 
If you need the assistance of expert service personnel, or if any mechanical, electrical or compressor components need 
to be replaced, please contact the dealer from whom you bought the unit and ask for original spare parts. 
 
15 - Dismantling and elimination of cabinet 
For environmental reasons and in compliance with the regulations in your country, separate the parts of the cabinet for 
disposal and/or recycling. 
All the parts that make up the cabinet are made of materials that are not classifiable as urban waste except for the 
metallic parts that are not classified as special waste in most countries. As regards the parts of the refrigeration circuit, 
that is the refrigerating gas and lubricating oil, these should not be disposed of carelessly and can be recycled by 
specialized centers. 
This product contains HFC, namely fluoridated gasses, a refrigerating gas with a high Global Warming Potential 
(GWP) regulated by the Kyoto protocol. 
The gas contained in foam polystyrene for thermal insulation of the cabinet is (R134A). 
Oscartielle equips its plug-in cabinets with the following types of refrigerating gasses: 
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
This unit is hermetically sealed and the refrigerating gas load is under 3 kg. 
For this reason it is not subject to the requisite of an installation booklet and periodic inspections for leakage of 
the refrigerating gas (presidential Decree no. 147 of February 15th 2006, Art. 3 and 4). 
 
16 - Manufacturer's declaration (Start-up prohibition) 
The above models are also built to be assembled in line with other items of machinery to produce a machine, as defined 
by Directive 2006/42/CE. Therefore, the Manufacturer hereby states that the cabinet may not be started up until the 
machine in which it is incorporated or will become a part of has been identified and its compliance with the provisions of 
Directive 2006/42/CE and applicable national laws has been ascertained, in other words, until the machine referred to in 
this statement becomes one with the final machine. 
 
17 – Multiplexing instructions 
In order to multiplex two or more cabinets, please follow the instructions indicated below and refer to Fig. 15: 
- Draw the cabinets close and adjust the feet, to obtain a perfect alignment (Ref. 1). 
- Insert two iron prongs D4x40 in the aluminium top trim. 
- Hook the basements using four threaded bars M8x125 and relevant nuts and washers (Ref. 2) delivered with the 

cabinet. 
- Remove the back panels close to the uprights. 
- Join the basins screwing the proper screws in the holes drilled in the uprights (Ref. 3) as well as in the brackets (Ref. 

4b) using 4 screws M8x60 and relative nuts. 
- In the end assemble the back panels again. 
- Join the door frameworks with screws and nuts - ref. 5, picture 15B (only for Argus Doors / Brioni 2 Doors). 
 
18- Diagram for cables and pipe installation 
Diagram for cables and pipe installation can be seen at FIG. 16. 
 
19 - Wiring diagrams 
The wiring diagrams can be seen FIG.17, 18 19 and 20. 
 
20 - Conformity Declaration 
A copy of the declaration of product conformity can be requested by filling in the form available a the internet address: 
http://www.oscartielle.it/conformity 
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Installatione, maintenance 
The installation of the refrigerated cabinet, as well as maintenance, must be performed by skilled technicians. 
During the execution of the maintenance officers are required to operate in accordance with the instructions 
contained in the instruction manual. 
Before performing any ELECTRICAL or MECHANICAL  maintenance on the refrigerator, the technician in charge 
must be sure that there is no power supply. 
The technicians in charge of performing maintenance and needs to work on the components and parts inside the 
refrigerated cabinet are exposed to mechanical hazards. 
 
Periodic cleaning of the refrigerated cabinet 
Periodic cleaning of the refrigerated cabinet must be carried out on the cabinet that is not working and with power 
switched off. 

The following personal protective equipment are compulsory for technicians who work on the counter 

Symbol Description 

 

Eyes protection 

 

Protective gloves 

 

Safety Shoes 

Safety Symbols for immediate notification of dangerous situations and prohibitions 

Symbol Description 

 

Forbidden to carry out repairs and adjustments on moving objects 

 

Do not remove the safety guards of the refrigerated cabinet 

 

Do not extinguish with water 

 

May not operate on objects under tension 

 

Risk of crushing hands 

Safety 
The refrigerated cabinet and its instruction manual were made in compliance with the directives, harmonized 
standards and regulations applicable to safety. 
If the customer or technicians who make service on the refrigerated cabinet should find residual risks, they must 
promptly report it to the manufacturer, who after verifying the effective size of the risks, will remove them properly.
 
Protection devices 
The counter refrigerator is equipped with protective devices for users. 
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FRANÇAIS 
 
1 - Description du Meuble 
Les meubles frigorifiques ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 sont construits en modules canalisables de longueur interne 
utilisable de 937 mm (MODÈLE 100), 1250 mm (MODÈLE 133), 1875 mm (MODÈLE 200) et 2500 mm (MODÈLE 250) et 
3750 mm (MODÈLE 375) et la température de fonctionnement du meuble (pour la version à groupe logé) change en 
fonction de la longueur du meuble. Tous ces meubles sont équipés d'un système de réfrigération ventilée à air forcée 
avec groupe compresseur logé et extérieur. Les caractéristiques esthétiques générales ainsi que les dimensions 
maximales sont clairement illustrées dans la FIG. 1 et dans le TAB. 1. 
 
2 - Transport du meuble frigorifique 
Le meuble est doté de pieds en plastique (FIG. 4A) ou de palette en bois (FIG. 4B) pour l’emballage en cage (sur 
demande), qui permettent la manutention avec des chariots élévateurs à fourche. La manutention doit être effectuée 
exclusivement par des techniciens autorisés. Le poids des meubles dans leurs différentes longueurs et les points de 
soulèvement où insérer les fourches pour la manutention sont indiqués dans la FIG. 2. 
 
3 - Réception et entreposage 
A la livraison, s’assurer que le meuble n'a pas été endommagé et vérifier l'état de son emballage. Si ce dernier a été 
endommagé, vérifier le contenu en présence de l'agent de transport. Le meuble frigorifique doit être protégé des 
intempéries, la température de stockage doit se situer entre - 25°C et + 55°C et l'humidité de l'air doit être comprise entre 
30% et 95%. Les opérations de déballage doivent être exécutées avec très attention, parce que dans l'emballage il y a 
des pièces et/ou des accessoires nécessaires pour compléter le meuble (entretoises, bords éventuels, etc.). Démonter 
les pieds en plastique (FIG. 4A) ou la palette de transport (FIG. 4B) du meuble et retirer les protections transparentes 
entourant le produit. Placer le meuble à l'endroit exact où l'on souhaite l'installer. Pour déplacer le meuble, ne jamais 
tirer par les joues latérales! 
Attention: Dans le cas où la marchandise arriverait endommagée, il faut avertir immédiatement le fabricant. Le fabricant 
décline toute responsabilité en cas de retard de communication de ces dommages. Tout endommagement du meuble 
pendant le transport et le stockage ne peut pas être attribué au Fabricant. 
 
4 - Installation et conditions ambiantes 
Le meuble devra être posé sur un sol parfaitement horizontal: à pleine charge, il ne doit pas bouger (FIG. 5). Un mauvais 
nivellement peut compromettre le bon fonctionnement du meuble frigorifique. Il est formellement interdit d'installer le 
meuble frigorifique dans des locaux où il y a des substances gazeuses explosives. En outre, l’utilisation de ce meuble 
frigorifique à l’extérieur (et/ou sous la pluie) est inapproprié (FIG. 3). Les performances du meuble se réfèrent (selon la 
normative internationale EN ISO 23953-1/2) à la classe climatique 3 prévoyant une température ambiante de 25°C avec 
une humidité relative de 60%. Il est conseillé de laisser un espace adéquat devant le meuble frigorifique afin de garantir 
une bonne circulation de l'air dans le condenseur (FIG. 9). La présence d'objets devant le grillage de protection du 
condenseur peut compromettre le bon fonctionnement du meuble frigorifique (FIG. 6). Si les conditions ambiantes sont 
différentes des conditions prévues ou si les meubles sont exposés à des courants d'air ayant une vitesse supérieure à 
0,2 m/s ou à des rayonnements de chaleur, les performances pourront être inférieures à celles prévues. Il est possible 
d’éliminer cet inconvénient en communiquant au fabricant les valeurs ambiantes réelles avant la définition du projet afin 
de pouvoir modifier éventuellement les paramètres techniques et optionnels du matériel et communiquer à l'installateur 
les puissances de réfrigération effectivement nécessaires. 
 
5 - Branchement électrique 
Le branchement électrique doit être effectué par un personnel qualifié, comme prévu par la loi. Pour le branchement voir 
le schéma électrique a FIG. 17, 18 et 19. 
A l’origine de l’alimentation il faut installer un dispositif omnipolaire magnétotermique/différentiel avec ouverture du 
contact de 3 mm. avec puissance d’interruption adéquate. 
Attention: Avant de brancher le meuble frigorifique au secteur, s'assurer que la tension d'alimentation correspond bien à 
celle indiquée sur la plaque d'immatriculation (il faut considérer que les variations d'alimentation maximales admises sont 
de +/- 10%). Vérifier si le branchement électrique est fait avec des câbles ayant des diamètres et des longueurs aptes à 
supporter le courant et la puissance absorbée par le meuble frigorifique (TAB. 2). Les meubles frigorifiques avec groupe-
logé sont fournis avec une fiche et un câble de longueur de 2,5m (FIG. 7). Il faut donc ne pas dépasser cette longueur 
pour le branchement à la prise murale de courant. Le meuble frigorifique doit être branché directement à sa propre prise 
de courant fixe (et non avec des rallonges ou des prises multiples). Le câble doit être bien tendu, dans une position à 
l'abri des chocs, loin des substances liquides, de l'eau ou des sources de chaleur. Il ne doit pas être endommagé. En cas 
de rupture du câble d'alimentation du meuble frigorifique, il doit être remplacé par le fabricant ou par une entité en charge 
de celle-ci. Après l'installation du meuble, la fiche de courant doit toujours être accessible. 
Attention: L'installation doit être exécutée suivant les instructions du fabricant, par un personnel qualifié et en conformité 
aux normes concernant les installations électriques en vigueur dans les pays de destination du meuble frigorifique 
(normes et lois sur la sécurité concernant les installations électriques, normes et lois contre les accidents de travail et 
contre les incendies, directives). Une installation incorrecte peut provoquer des dommages à des personnes, animaux ou 
choses envers lesquels le fabricant n'est point responsable. 



 

 27

Il est obligatoire de brancher le meuble frigorifique à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité au cas où cette 
règle ne serait pas respectée. Dans le cas où le meuble frigorifique devrait être installé loin de prises de courant, il faut 
prévoir un branchement conforme aux normes en vigueur. Il est absolument interdit d'utiliser des fiches-adaptateurs. Le 
fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage à des personnes ou choses, provoqué par une 
installation non correcte du meuble. 
 
6 - Caractéristiques techniques 
Le meuble frigorifique est fourni avec une enveloppe en plastique contenant le présent manuel d'instructions. Ce manuel 
doit être obligatoirement gardé dans un endroit sûr, car il contient toutes les données techniques, les schémas 
électriques et les tableaux concernant le meuble. Les données techniques du meuble sont aussi rapportées sur la plaque 
d'immatriculation (FIG. 8). Ces données sont les suivantes: 
1. Nom et adresse du fabricant 
2. Désignation commerciale du meuble 
3. Code correspondant au meuble 
4. Numéro de matricule du meuble 
5. Tension d'alimentation 
6. Fréquence d'alimentation 
7. Courant maximum absorbée 
8. Puissance maximum absorbée 
9. Puissance maximum absorbée pendant la phase de dégivrage 
10. Puissance d'éclairage standard 
11. Surface d'exposition utilisable 
12. Type de gaz frigorigène avec lequel l'installation fonctionne 
13. Masse de gaz frigorigène avec laquelle chaque installation est chargée 
14. Catégorie climatique ambiante et température de référence 
15. Catégorie de protection de l'installation électrique 
16. Numéro de commande avec lequel a été produit le meuble 
17. Numéro d'ordre avec lequel a été mis en production le meuble 
18. Année de production du meuble 
19. Puissance chauffante 
20. QR code 
21. Marque EAC 
Attention: La plaque d'immatriculation et les étiquettes portant des instructions ne doivent en aucun cas être enlevées. 
Le fabricant décline toute responsabilité au cas où cette prescription ne serait pas respectée. Nous déclarons que cet 
appareil est conforme au Décret de Loi du 25/01/1992 n°108, application de la Directive 89/109/CEE concernant les 
matériaux et les objets destinés à être en contact avec des produits alimentaires. 
 
7 - Chargement des produits et utilisation du meuble frigorifique (mise en marche) 
Si le meuble a été fortement incliné lors de la mise en place, attendre au moins trois heures avant sa mise en marche afin 
de permettre à l’huile lubrifiante de se recueillir dans le compresseur! Si cette instruction n'est pas respectée, le moteur 
de la condensation pourrait subir des dommages irréversibles. Le meuble frigorifique ne pourra être mis en marche la 
première fois qu’après avoir exécuté les points 3 et 4. Avec le meuble éteint, enlever les protections en pellicule plastique 
présentes à l'intérieur et à l'extérieur, puis effectuer un premier nettoyage (suivre les instructions du point 10). Visser les 
entretoises du fond comme indiqué dans la FIG. 11. Monter les étagères amovibles en suivant les instructions rapportées 
dans la FIG. 12 et FIG. 12B (seulement pour Phoenix 2). La distance optimale est bien visible sur la FIG. 1. Insérer la 
fiche dans la prise de courant (en respectant les instructions du point 5) et actionner l'interrupteur de l'éclairage et du 
groupe moteur situé sous le rebord décoratif (FIG. 10). Les bruits légers de fonctionnement émis par le moteur et 
l'allumage de l'afficheur indiqueront la mise en marche du meuble. Environ trois heures après la mise en marche, il est 
possible de charger les produits dans le meuble. Le thermomètre placé à l'intérieur du meuble (FIG. 10) indique la 
température de fonctionnement. Le manuel d'instructions du contrôle électronique dont l’afficheur fait référence, est fourni 
avec le manuel d'instructions (la modification de ce dispositif est protégée par mot de passe de sécurité que seulement 
un technicien spécialisé est autorisé à éviter). Le réglage du thermostat et la charge du gaz sont préétablis en usine. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de modification de ces réglages. Toujours vérifier que la température 
soulignée sur l’afficheur du contrôle électronique est conforme pour la conservation du produit introduit dans la vitrine. 
Ce meuble est conçu pour exposer des produits alimentaires, il doit donc maintenir la température des produits et ne doit 
pas la faire baisser : le produit ne doit donc être placé à l'intérieur que s'il est déjà refroidi à sa température de 
conservation. Pour une conservation optimale des produits, il est recommandé de: 
- Ne pas obstruer les fentes de distribution du froid qui garantissent un flux d'air correct (FIG. 13) 
- Quand on remplit un meuble frigorifique qui est déjà chargé de marchandise (outre à respecter les points mentionnés 

ci-dessus), il est conseillé de placer les nouvelles denrées alimentaires au-dessous de celles qui étaient déjà 
présentes. 

- Pendant les heures nocturnes, utiliser le rideau de nuit (disponible sur demande) qui permet, en plus de la 
conservation optimale des produits exposés, une économie d'énergie. 
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8 - Interdictions et prescriptions 
Attention: débrancher le meuble frigorifique si il n’est pas utilisé. L’interrupteur en amont de la prise de courant doit 
sectionner l’alimentation électrique. 
Attention: Ne pas exposer le meuble frigorifique aux agents atmosphériques, ne jamais utiliser de jet d'eau direct pour 
nettoyer le meuble, ne pas toucher et ne pas utiliser le meuble avec les mains ou les pieds humides ou mouillés. 
Attention: Ne pas enlever les protections ou les couvertures qui ont besoin d'outils pour être ôtées; il ne faut en aucun 
cas enlever la couverture du tableau électrique. 
Attention: Ne pas charger le meuble frigorifique avec des poids excessifs, ne pas entrer à l'intérieur du meuble. 
Attention: Ne pas marcher et ne pas laisser du matériel sur la partie supérieure du meuble. 
Attention: Ne pas essayer d'enlever les éventuelles formations de givre ou de glace avec des objets métalliques pointus. 
Attention: L'installation frigorifique ne comporte aucune modification chimique de l'eau du dégivrage produite par le 
meuble. Cette dernière provient exclusivement de la vapeur contenue dans l'air qui circule à l'intérieur. En tout cas, il est 
nécessaire que l'eau produite par ces installations soit toujours écoulée dans le réseau des égouts ou dans des 
installations d'épuration des eaux en conformité avec les lois en vigueur. 
Attention: Tout usage qui n'est pas indiqué de façon explicite dans ce manuel est à considérer dangereux. Le fabricant 
ne peut pas être retenu responsable pour des dommages provoqués par un usage non adéquat, incorrect ou 
déraisonnable. 
Attention : Ne pas endommager le circuit réfrigérante (IEC60335-2-89 et variantes). 
Attention : Ne pas utiliser dispositifs électriques dans le compartiment alimentaire du meuble frigorifique. In cas de 
utilise, seulement si conseillé du fabricant (IEC60335-2-89 et variantes). 
Attention : le meuble ne peut pas être utilisé par personnes (inclus enfants) avec réduit capacités physiques, 
sensorielles ou mentales, ou sans expérience ou connaissance, si ils ne sont pas été instruit sur l’usage du meuble. Ils 
doivent être contrôlé par une personne responsable pour leur sécurité. 
Attention : Les enfants ne pouvons pas jouer avec le meuble frigorifique. 
Attention: Ne pas entreposer de matières explosives, telles que les aérosols propulseurs inflammables dans cet 
appareil. 
 
9 - Dégivrage du meuble et évaporation de l'eau de condensation 
Le cycle de dégivrage, indispensable pour le bon fonctionnement du meuble frigorifique, est actionné par le contrôle 
électronique qui en arrêtant temporairement le compresseur permet à l'évaporateur de se libérer de la glace éventuelle 
formée (telle opération peut être simplifiée avec l'introduction de résistances blindées qui facilitent, au moment du 
dégivrage, la fonte de la glace sur l'évaporateur). Ces résistances sont une option sur demande. Le nombre de 
dégivrages (de série 4 dégivrages en 24h) est préétabli en usine. Vérifier périodiquement le fonctionnement du dégivrage 
automatique des meubles. En cas de dysfonctionnement, appeler un technicien spécialisé. 
Les meubles frigorifiques ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 sont munis d'un système d'évaporation automatique de l'eau de 
dégivrage. Il est conseillé de contrôler au moins une fois par mois le niveau du bac d'évaporation placé dans le 
compartiment moteur (cette opération doit être effectuer avec meuble frigorifique éteint). 
Attention: Tout réglage et/ou modification sont réservés exclusivement au personnel du service d’assistance. 
Attention: Ne pas utiliser dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage différent de les conseillé du fabricant 
(IEC60335-2-89 et variantes) 
 
10 - Nettoyage du meuble frigorifique 
Attention: Avant de commencer le nettoyage du meuble, débrancher l'alimentation électrique. Nettoyer périodiquement 
le meuble avec des détergents neutres et l'essuyer avec des chiffons doux. Ne pas utiliser de produits inflammables ou 
abrasifs, ne pas utiliser de jet d'eau direct pour nettoyer le meuble. Pour le nettoyage de la partie intérieure du meuble, 
utiliser des gants de protection de façon à éviter le contact direct de la peau avec les parties froides. 
Attention: Ne faire redémarrer le meuble frigorifique qu’après avoir contrôlé que les différentes parties, auparavant 
enlevées ou pas, sont bien sèches. Remplir le meuble en suivant les indications du point 7. 
 
11 - Entretien du meuble frigorifique 
Attention: Il est conseillé de faire exécuter toutes les opérations d'entretien du meuble frigorifique par un personnel 
qualifié. 
Attention: Avant de commencer l'entretien du meuble, débrancher l'alimentation électrique. 
Attention: Les autres opérations d'entretien qui ne sont pas décrites dans les points précédents y compris le 
remplacement des lampes avec des lampes du même modèle, doivent être demandées aux centres de services après-
vente autorisés ou au personnel autorisé. 
Tous les mois, effectuer le nettoyage du condenseur en enlevant le grillage de protection antérieure (FIG. 14). Utiliser 
une brosse à poils rigides (mais non métallique) ou mieux encore un aspirateur. Éliminer toute la poussière et les résidus 
qui se sont déposés entre les ailettes en faisant  attention à ne pas les endommager. Pendant le nettoyage du 
condenseur, utiliser des gants pour se protéger contre les coupures. Après les opérations de nettoyage, remettre en 
place les protections enlevées. Ne pas nettoyer le condenseur pendant longtemps comporte une augmentation de la 
consommation d'énergie et une diminution des performances du meuble. Après de longues périodes de fonctionnement, 
des accumulations de glace pourraient se former sur l'évaporateur et empêcher son bon fonctionnement. Tous les trois 
mois, effectuer le nettoyage général du meuble frigorifique. Pour cela, débrancher d'abord l'alimentation électrique et 
vider complètement le meuble. Attendre que la glace formée sur les ailettes de l'évaporateur ait complètement fondu et 
ensuite le nettoyer soigneusement avec des brosses à poils souples. Là aussi, utiliser des gants pour se protéger contre 
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des coupures. (Avant le redémarrage du meuble frigorifique, contrôler si les parois internes sont complètement sèches). 
Nous vous conseillons de faire effectuer, une fois par an, un contrôle général par un technicien frigoriste ou par du 
personnel qualifié. 
 
12 - Situations d'Urgence 
Attention - Dans le cas où le meuble frigorifique s'arrêterait ou ne se mettrait pas en marche: 
- Vérifier qu'il n'y a pas de black-out électrique. 
- Vérifier que la fiche est bien insérée dans la prise. 
- Vérifier (si présent) que le dispositif de protection en amont de la prise de courant est bien inséré. 
Si la cause de l'interruption électrique ne dépend pas de ces circonstances, appeler le centre d’assistance le plus proche 
et vider le meuble. Remettre les produits dans des chambres froides aptes à leur conservation. 
Attention - Si le meuble frigorifique ne refroidit pas suffisamment: 
- Vérifier si le condenseur est propre et s'il est capable d'exercer sa fonction d'échange de chaleur. Dans le cas 

contraire, lire le point 11. 
- Vérifier si le meuble a été correctement chargé et si les bouches de prise d'air ne sont pas obstruées. Dans le cas 

contraire, lire le point 7. 
- Vérifier si l'évaporateur du meuble n’est pas recouvert de glace. Dans le cas contraire, lire le point 11. 
- Vérifier si le meuble frigorifique n’est pas en proximité de courants d'air ou de sources de chaleur (voir point 4). 
- Vérifier si le meuble frigorifique est bien horizontal et si les conditions ambiantes respectent quelles du point 4. 
Si après les vérifications éventuelles, le problème persiste, appeler le centre d’assistance le plus proche. 
Attention - En cas de fuite de Gaz ou d'incendie, ne pas s'approcher du compartiment du moteur, débrancher le meuble 
de l'alimentation électrique. Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes, mais uniquement des extincteurs à sec. 
 
13. - Accessoires 
Les meubles frigorifiques ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 peuvent avoir sur demande les accessoires suivants: 
- Rideau de nuit 
- Séparations en fil 
- Balconnets en verre pour les étagères d'exposition 
- Éclairage des étagères 
- Porte-prix en aluminium o plastic 
- Dégivrage électrique (résistance blindée placée sur l'évaporateur). 
Pour l'achat de l'un de ces accessoires, contacter le revendeur le plus proche ou directement le fabricant. Le montage du 
dégivrage électrique doit être effectué par du personnel qualifié. 
 
14 - Assistance technique 
Dans les cas où une intervention du personnel technique d'assistance serait nécessaire et s'il faut remplacer des pièces 
mécaniques, électriques où les compresseurs, l'utilisateur devra contacter le fournisseur du meuble frigorifique et 
demander des pièces de rechange originales. 
 
15 - Elimination du meuble 
Dans le respect de l'environnement et en conformité aux normes en vigueur du pays, subdiviser les différentes parties du 
meuble pour la démolition et/ou la récupération. 
Toutes les parties constituant le meuble ne sont pas assimilables aux déchets solides urbains à l’exception des parties 
métalliques qui ne sont pas considérées comme spéciales pour la plus part des pays de destination. En ce qui concerne 
les composants du circuit de réfrigération c’est-à-dire le gaz réfrigérant et les huiles pour la lubrification, ils ne doivent pas 
être dispersés dans la nature, mais récupérés dans des centres spécialisés. 
Ce produit contient du HFC, c’est-à-dire des gaz fluorés, réfrigérant à haute valeur d’effet de serre (GWP), 
disciplinés par le protocole de Kyoto. 
Le gaz contenu dans le polyuréthane expansé pour isolement thermique du meuble frigorifique est (R134A). 
Oscartielle utilise dans les meubles produits avec unité frigorifique incorporée les types de réfrigérant suivants : 
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
Cet appareil est fermé hermétiquement et la charge de réfrigérant est inférieure à 3 kg. 
Il n’est donc pas soumis à l’obligation de livret d’installation, ni à de vérifications périodiques des fuites de 
réfrigérant (Décret du Président de la République n. 147 du 15 Février 2006, Art. 3 et 4). 
 
16 - Déclaration du fabricant (Interdiction de mise en service) 
Les modèles décrits peuvent également être assemblés avec d'autres machines pour former une installation soumise aux 
obligations de la Directive 2006/42/CE. Le Fabricant déclare donc qu'il n'est pas permis de mettre en service la machine 
si l’installation finale dans laquelle elle sera incorporée ou dont elle sera un des éléments, n'aura pas été identifiée et 
déclarée conforme aux exigences de la Directive 2006/42/CE et aux obligations légales portant transposition du pays où 
elle est utilisée, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la machine faisant objet de la présente déclaration soit un corps unique avec 
la machine finale. 
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17 – Instructions de canalisation 
Pour obtenir la canalisation entre deux ou plusieurs meubles suivez les instructions mentionnées ci-dessous et voyez la 
FIG. 15. 
- Rapprocher les comptoirs et régler les pieds d'appui pour obtenir un alignement parfait (Réf. 1). 
- Insérer deux goupilles en fer D4x40 dans le décoratif supérieur en aluminium (Réf. 4a). 
- Fixer les soubassements entre eux avec les quatre barres filetées M8 x 125, les écrous et les rondelles 

correspondants fournies avec le meuble (Réf. 2). 
- Enlever les panneaux de fond où les montants viennent canalisés. 
- Unir les bacs en insérant les vis dans les montants troués (Réf. 3), en fixant les équerres (Réf. 4b) avec 4 vis M8x60 

et les écrous correspondants. 
- Enfin assembler les panneaux de fond enlevés précédemment. 
- Assembler les chassis des portes avec vis et écrous correspondants – réf. 5, image 15B (seulement pour Argus 

Doors / Brioni 2 Doors). 
 
18 – Schéma passage câbles et conduites 
Pour le schéma passage câbles et conduites, voir FIG.16. 
 
19 - Schémas électriques 
Pour le schéma électrique, voir FIG.17, 18 19 et 20. 
 
20 - Déclaration de Conformité 
Il est possible de demander une copie de conformité du produit en remplissant le formulaire téléchargeable à l'adresse 
internet: http://www.oscartielle.it/conformity 
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Installation, maintenance 
L'installation du meuble réfrigérée, ainsi que la maintenance doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. 
Pendant l'exécution des officiers de maintenance sont nécessaires pour fonctionner en conformité avec les 
instructions contenues dans le mode d'emploi. 
Avant d'effectuer toute opération de maintenance ÉLECTRIQUE ou MÉCANIQUE sur le meuble frigorifique, le 
technicien responsable doit être bien sure que le meuble es sans alimentation électrique. 
Les techniciens chargés de procéder à l'entretien et à opérer sur les composants et pièces à l'intérieur du meuble 
frigorifique sont exposés à des risques mécaniques. 
 
Nettoyage périodique du meuble 
Un nettoyage périodique du meuble frigorifique doit être effectué quand le courant est coupé. 

Equipement de protection individuelle obligatoire pour les techniciens qui travaille sur le meuble 
frigorifique 

Symbole Description 

 

Protection des yeux 

 

Gants de protection 

 

Chaussures de sécurité 

Symboles de sécurité pour la notification immédiate des situations dangereuses et interdictions 

Symbole Description 

 

Interdit de procéder à des réparations et des ajustements sur les objets en 
marche 

 

Ne pas enlever les dispositifs de sécurité du meuble frigorifique 

 

Ne pas éteindre avec de l'eau 

 

Ne pas travailler avec objets sus tension 

 

Risque d'écrasement des mains 

Sécurité 
Le meuble frigorifique et son mode d’emploi pour l'utilisation ont été faites en conformité avec les directives, les 
normes harmonisées et règlements applicables à la sécurité. 
Si le client ou techniciens qui faisons la réparation du meuble devrait trouvez des risques résiduels, ils doit 
promptement signaler au fabricant, qui, après vérification de la taille effective des facteurs de risque, va les 
supprimer correctement. 
 
Les dispositifs de protection 
Le meuble est équipé de dispositifs de protection pour les utilisateurs. 
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DEUTSCH 
 
1 – Beschreibung des Kühlmöbels 
Die Kühlmöbel ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 werden in kanalisierbaren Modulen mit einer Innennutzlänge von 937 
mm (MODELL 100), 1250 mm (MODELL 133), 1875 mm (MODELL 200), 2500 mm (MODELL 250) und 3750 mm 
(MODELL 375) hergestellt. Die Betriebstemperatur des Möbels (für die Ausführung mit eingebautem Aggregat) variiert je 
nach der Möbellänge. Alle angeführten Möbel benützen ein Umluftkühlungssystem mit eingebautem und externem 
Aggregat. Die allgemeinen ästhetischen Merkmale und maximalen Abmessungen gehen deutlich aus der Abb. 1 und der 
TAB. 1 hervor. 
 
2 - Transport des Kühlmöbels 
Das Möbelstück ist mit Kunststofffüßen (FIG. 4A) oder Holzpalette (FIG. 4B) zur Verpackung in Holzverschlag (auf 
Anfrage) versehen, die das Handling mit Gabelstaplern erlauben. Der Umschlag darf nur von befähigten Technikern 
ausgeführt werden. Auf der Abb. 2 sind die Gewichte der Kühlmöbel entsprechend ihrer Längen, sowie die Ansetzstellen 
für den Gabelstapler beim Umschlag angegeben. 
 
3 - Warenempfang und Einlagerung 
Bitte kontrollieren Sie bei der Ankunft des Kühlmöbels, ob diese etwaige Schäden erlitten hat und prüfen Sie dann den 
Zustand der Verpackung. Sollte diese Zeichen einer Beschädigung aufweisen, prüfen Sie bitte den Inhalt in Gegenwart 
des Spediteurs. Die Kühlmöbel sind vor Unwetter geschützt bei einer Lagertemperatur zwischen -25°C und +55°C und 
einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 95 % aufzubewahren. Beim Auspacken große Vorsicht walten lassen, da in der 
Verpackung selbst Teile und/oder Zubehöre (Abstandhalter, etwaige Wandteile, usw.) zur Vervollständigung des Möbels 
eingefügt sind. Montieren Sie vom Möbel die Kunststofffüße (FIG. 4A) oder die Transportpalette (FIG. 4B) ab und 
entfernen Sie die transparente Außenschutzhülle. Das Kühlmöbel ist genau an der gewünschten Stelle aufzustellen. Das 
Kühlmöbel immer nur verschieben, niemals an den Seitenwänden ziehen! 
Achtung: Sollte die Ware bei Ihnen beschädigt eintreffen, verständigen Sie bitte sofort die Firma, denn etwaige 
verspätete Anzeigen entheben die Herstellerfirma von jeglicher Verantwortung. Die Herstellerfirma ist für keinen dem 
Kühlmöbel während dem Transport oder der Einlagerung zugefügten Schaden zuständig. 
 
4 - Aufstellung und Umgebungsbedingungen 
Das Möbel ist auf einen perfekt ebenen Boden aufzustellen; bei vollständiger Füllung darf das Möbel nicht wackeln 
(Abb.5). Ein mangelhaftes Nivellieren kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlmöbels beeinträchtigen. 
Es ist ausdrücklich verboten das Kühlmöbel in Räumlichkeiten aufzustellen, in denen sich explosionsfähige Gasstoffe 
befinden. 
Der Einsatz des Kühlmöbels im Freien oder unter Regen stellt einen unsachgemäßen Gebrauch dar (Abb. 3). 
Die Leistungen des Kühlmöbels beziehen sich (gemäß der internationalen Norm EN ISO 23953-1/2) auf die 
Raumklimaklasse 3, die eine Raumtemperatur von 25°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 60% vorsieht. Auf der 
Frontseite ist ausreichend Raum vorzusehen, um dem Kondensator einen angemessenen Luftumlauf zu gewähren 
(Abb.9). Gegenstände vor dem Schutzgitter des Kondensators können den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlmöbels 
beeinträchtigen (Abb.6). Sollten die Umweltbedingungen von den vorgesehenen abweichen, oder sollten die Kühlmöbel 
Luftströmen über 0,2 m/s oder Wärmestrahlungen ausgesetzt sein, sind niedrigere Leistungen als die vorgesehenen zu 
akzeptieren. Diese Schwierigkeiten können umgangen werden, indem in der Planungsphase die tatsächlichen Werte der 
Umgebungsbedingungen für die Bestimmung der technischen und optionellen Materialparameter herangezogen werden 
und dem Installateur die tatsächlich erforderlichen Kühlleistungen mitgeteilt werden. 
 
5 - Elektroanschluss 
Der elektrische Anschluß soll unbedingt durch fachlich qualifiziertem Personal und gemäß den im Bestimmungsland des 
Kühlmöbels geltenden Normen für Elektrotechnik ausgeführt werden. Bitte siehe die elektrische Schema auf Abb. 17, 18 
und 19. 
Am Anfang der Speiseleitung, es ist notwendig eine allpolige magneto-thermische/differentiale Vorrichtung mit 3 mm 
Öffnen der Abschaltung und mit angemessener Abschaltleistung zu installieren. 
Achtung: Vor dem Anschluss des Kühlmöbels an das Stromnetz sicherstellen, dass die Speisespannung der auf dem 
Kennschild angegebenen entspricht (berücksichtigen Sie bitte, dass die maximal zulässigen Schwankungen der 
Speisespannung +/- 10% betragen). Bitte prüfen Sie, ob der Elektroanschluss mit Kabeln angemessener Stärke und 
Länge für die Stromaufnahme seitens des Kühlmöbels erfolgt (Tab.2). Die Kühlmöbel Plug-In werden mit einem Stecker 
und Kabel von 2,5m Länge (Abb. 7) geliefert, dieses Maß ist daher für einen Anschluss an eine Wandsteckdose nicht zu 
überschreiten. Der Anschluss des Kühlmöbels hat mit einer nur für dieses vorgesehenen, festen Steckdose zu erfolgen 
(bitte keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden). Das Kabel ist ordentlich, vor Stößen geschützt 
und weder in der Nähe von Flüssigkeiten oder Wasser, noch von Wärmequellen zu verlegen. Bei Bruch des Stromkabels 
des Kühlmöbels, muss es durch den Hersteller oder durch eine damit beauftragte Firma ersetzt werden. Der Zugang zum 
Stecker ist auch bei aufgestelltem Kühlmöbel zu gewährleisten. 
Achtung: Die Aufstellung hat in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Herstellers seitens fachlich qualifiziertem 
Personal und gemäß den im Bestimmungsland des Kühlmöbels geltenden Normen für Elektrotechnik (Normen und 
Gesetze bezüglich der Elektrosicherheit, Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften, Richtlinien) zu erfolgen. Eine 
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unsachgemäße Aufstellung kann Personen- und ieren verursachen, für die der Hersteller keine 
Verantwortung übernimmt. 

ie Erdung des Kühlmöbels ist verpflichte ehnt bei mangelnder Beachtung dieser 
ntwortung ab. Wird das Kühlmöbel nicht in ausreichender Nähe von Stromquellen 

l ist ein Plastikbeutel beigelegt, der das vorliegende Betriebshandbuch enthält, das unbedingt 
st. In diesem sind die technischen Daten, die Schaltpläne und Tabellen bezüglich des Kühlmöbels 

7. die Auftragsnummer, unter die das Möbel in die Fertigung ging 

ornehmen. Die Abstandhalter der Rückseite gemäß Abb. 11, anschrauben. Die abnehmbaren Ablagebretter gemäß den 
. 12 und Abb. 12B (nur bei Phoenix 2), deren optimaler Abstand deutlich aus der Abb. 1 

rs und das eingeschaltete Display zeigen die Inbetriebsetzung des Kühlmöbels an. Nach ungefähr drei Stunden 

it der das Display verbunden ist, ist eine 

zlich zur Beachtung der oben aufgeführten Punkte) ist es 

 Sachschäden sowie an T

nd. Der Hersteller lD
Unfallverhütungsvorschrift jegliche Vera
aufgestellt, ist der elektrische Anschluss in Übereinstimmung mit den geltenden Normen auszuführen. Der Einsatz von 
Adaptersteckern ist bedingungslos untersagt. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für etwaige Personen- 
oder Sachschäden ab, die von einer unsachgemäßen Aufstellung verursacht wurden. 
 
6 - Technische Daten 
Dem Kühlmöbe
ufzubewahren ia

enthalten. 
Die technischen Daten der Kühlmöbels sind außerdem auf dem Kennschild (Abb.8,) angegeben: 
1. name und Anschrift des Herstellers 
2. die Handelsbezeichnung des Möbels 
3. das Möbel entsprechende Code 

. die Kennummer des Möbels 4
5. die Speisespannung 
6. die Speisefrequenz 
7. der max. Stromstärke 
8. der max. Stromverbrauch 
9. der max. Stromverbrauch beim Abtauen  
10. die elektrische Leistung für Standardbeleuchtung 
11. die Nutz- Ausstellungsfläche 
12. der Typ des Kühlgases mit dem die Anlage läuft 
13. die Masse des Kühlgases von jeder einzelnen Anlage 
14. die Raumklimaklasse und die Bezugstemperatur (Thermometertrockenkugel) 
15. die Schutzklasse der Elektroanlage 
16. die Kommissionsnummer, unter der das Möbel hergestellt wurde 
1
18. das Baujahr des Möbels 
19. erwärmleistung 
20. QR Code 
21. EAC Kennzeichnung 
Achtung: Das Kennschild und die Hinweisschilder dürfen niemals abgenommen werden. Der Hersteller lehnt jegliche 
Verantwortung ab, sollte dieser Hinweis nicht befolgt werden. 
Es wird hiermit erklärt, dass die Einrichtung dem G.D. vom 25/01/1992 Nr. 108, Inkraftsetzung der EWG-Richtlinie 89/109 
bezüglich mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Materialien und Gegenständen, entspricht. 
 
7 - Befüllen und Einsatz des Kühlmöbels (Inbetriebnahme) 
Sollte das Kühlmöbel während dem Aufstellen eine starke Neigung erfahren haben, vor der Inbetriebnahme mindestens 
drei Stunden abwarten, damit das Schmieröl sich wieder im Kompressor ansammeln kann! Bei einer Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift kann der Motorkondensator nicht wieder gutzumachenden Schaden erleiden. Das Kühlmöbel darf erst 
nach Befolgung der Punkte 3 und 4 zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Bei ausgeschaltetem Kühlmöbel: 
außen und innen die Plastikhüllen abnehmen, anschließend eine erste Reinigung (gemäß den Angaben unter Punkt 10) 
v
Anweisungen der Abb
hervorgeht. Den Stecker in die Steckdose einführen (unter den unter Punkt 5 beschriebenen Voraussetzungen) und mit 
dem Schalter unter der Dekoration die Lichter und die Motoreinheit einschalten (Abb.10). Das leichte Betriebsgeräusch 
des Moto
nach der Inbetriebnahme kann das Kühlmöbel eingeräumt werden, der Thermometer im Innern des Kühlmöbels zeigt die 
Betriebstemperatur an (Abb.10). Das Anleitungsheft der Elektroniksteuerung, m
Anlage der Gebrauchsanleitung (die Bedienung dieser Vorrichtung wird von einem Sicherheitspasswort gesperrt, das nur 
von einem spezialisierten Techniker umgangen werden kann). Die Thermostatregulierung und die Kühlmittelfüllung 
wurden im Werk eingestellt; bei Eingriff auf die Einstellungen, weist der Hersteller jegliche Verantwortung zurück. 
Kontrollieren Sie immer, dass die am Display der Elektroniksteuerung angezeigte Temperatur, der Temperatur des in der 
Vitrine zu konservierenden Produktes entspricht. 
Das Kühlmöbel wurde für die Ausstellung von Lebensmitteln gebaut. Die Temperatur der in ihm ausgestellten Produkte 
soll erhalten bleiben und darf nicht absinken. Es ist daher mit Produkten zu befüllen, die schon auf ihre 
Konservierungstemperatur abgekühlt worden sind. Für eine optimale Konservierung der Produkte empfiehlt sich: 
- Nicht die Schlitze für die Kälteverteilung, die eine korrekte Luftströmung garantieren, versperren (Abb.13). 
- Beim Auffüllen eines schon teilweise befüllten Möbels (zusät

angebracht, die frischen Lebensmittel unter die schon vorhandenen zu legen. 
- Während der Nachtstunden die Nachtabdeckung (auf Wunsch verfügbar) einsetzen, diese erlaubt nicht nur eine 

bestmöglichste Konservierung der ausgestellten Produkte, sonder auch eine Energieeinsparung. 
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 vom Thermostat und die Gasbefüllung sind schon im Herstellerwerk erfolgt, ein Eingreifen 

chtung: Das Möbel keinen Witterungseinflüssen aussetzen, für die Reinigung des Kühlmöbels niemals einen direkten 
 das Möbel nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füssen berühren, noch benützen. 

as Kühlmöbel nicht übermäßig belasten, nicht in das Innere des Kühlmöbels gehen. 

ildungen mit spitzen Gegenständen zu entfernen. 
chemische Änderung vom Abtauwasser des Möbels. Dieses Wasser kommt 

f der im Innern des Kühlmöbels zirkulierenden Luft. Auf jeden Fall ist es erforderlich, 
e Wasser ständig über den Abfluss oder eventuell über Kläranlagen abgeführt wird, die 

tsprechen. 
cklich im vorliegenden Handbuch erläuterte Gebrauch ist als gefährlich zu betrachten und 

r etwaige Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus einem unsachgemäßen und 
n. 

(IEC60335-2-89 und Veränderungen). 
erwenden, wenn nicht von dem Herstellern empfohlen (IEC60335-

eingeschlossen) mit gemachten physischen, sensoriellen oder 
Kenntnis, verwendet werden, außer sie geschult über das 

twortlich für seine Sicherheit, ist. 
rät spielen. 

baren Treibmittel in diesem Gerät. 

 Verdunsten des Kondenswassers 
en Betrieb des Kühlmöbels unerlässliche Abtauzyklus wird von der Elektroniksteuerung eingeleitet, 

rdampfer durch ein zeitweiliges Abschalten des Kompressors ermöglicht, sich von etwaigen Eisbildungen 
ang kann vereinfacht werden, indem gussgekapselte Widerstände (als Option erhältlich) 

Stunden) wird im Werk eingestellt. Bitte prüfen Sie das 

as Kühlmöbel ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 sind mit einem automatischen Verdampfungssystem des Kondenswassers 
en Stand in der Verdampfungsschale im Motorraum zu 

s die Speisespannung abnehmen. 

igung eine 

. Bei der Reinigung des Kondensators 

 Zeiträume bedingt 
einen höheren Energieverbrauch und einen Leistungsabfall des Kühlmöbels. Nach längeren Betriebszeiten können sich 

Das Kühlmöbel ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 sind serienmäßig mit einer mechanischen Temperaturregelung 
ausgestattet, die Einstellung
auf diese Einstellungen enthebt den Hersteller von jeglicher Verantwortung. 
 
8 - Verbote und Vorschriften 
Achtung: die Speisespannung von dem Kühlmöbeln abnehmen, wenn dies nicht arbeitet. Der Schutzschalter vor der 
Steckdose soll den elektrischen Anschluss trennen. 
A
Wasserstrahl einsetzen,
Achtung: Nicht die Schutzvorrichtungen oder Abdeckungen, zu deren Abnahme ein Werkzeug erforderlich ist abnehmen, 
niemals die Abdeckung der Elektroschalttafel abnehmen. 
Achtung: D
Achtung: Nicht auf der Oberseite des Kühlmöbels gehen und Material ablegen. 
Achtung: Nicht versuchen etwaige Eisb
Achtung: Die Kühlanlage bedingt keine 
ausschließlich aus dem Wasserdamp
dass das von der Anlage erzeugt
den geltenden Gesetzen en
Achtung: Jeder nicht ausdrü
der Hersteller kann nicht fü
unvernünftigen Einsatz ergebe
Achtung: Das Kühlsystem nicht beschädigen 
Achtung: Elektrische Vorrichtungen innen der Inseln v
2-89 und Veränderungen). 
Achtung: Dieses Gerät kann nicht von Personen (Kinder 
geistigen Geschicklichkeiten, oder ohne Erfahrung oder 
Verbrauch des Geräts worden sind und unter Kontrolle von einer Person, die veran
Achtung: Kinder sollen nicht mit dem Ge
Achtung: Lagern Sie keine explosiven, wie z.B. Spraydosen mit brenn
 
9 - Abtauen des Möbels und
Der für einen korrekt
die es dem Ve
zu befreien Dieser Vorg
eingesetzt werden, die am Zeitpunkt der Abtauung, das Schmelzen der Eisbildungen am Verdampfer beschleunigen. Die 
Anzahl der Abtauungen (serienmäßig 4 Abtauungen in 24 
automatische Abtauen der Kühlmöbel in regelmäßigen Zeitabständen und rufen Sie bei Betriebsstörungen einen 
fachmännisch ausgebildeten Techniker. 
D
ausgestattet. Es empfiehlt sich wenigstens einmal monatlich d
kontrollieren (bei ausgeschalteter Kühlmöbel). 
Achtung: etwaige Einstellungen oder Änderungen sind ausschließlich dem Kundendienst vorbehalten. 
Achtung: um die Abtauung schneller zu machen, keine mechanische Vorrichtungen verwenden, außer die von 
Herstellern empfohlen (IEC600335-2-89 und Veränderungen). 
 
10 - Reinigung des Kühlmöbels 
Achtung: vor der Reinigung des Kühlmöbels die Speisespannung abnehmen. 
Das Kühlmöbel in regelmäßigen Zeitabständen mit neutralen Reinigungsmitteln waschen und mit trockenen Tüchern 
nachtrocknen. Dabei weder entflammbare, noch abrasive Produkte verwenden und zur Reinigung des Kühlmöbels keine 
direkte Wasserstrahlen einsetzen. Bei der Reinigung des Innenteils Schutzhandschuhe anlegen, um einen direkten 
Kontakt der Haut mit den kalten Teilen zu vermeiden. 
Achtung: Das Kühlmöbel erst wieder einschalten, nachdem alle abnehmbaren und festsitzenden Teile vollständig 
trocken sind. Das Kühlmöbel gemäß den unter Punkt 7 erläuterten Angaben auffüllen. 
 
11 - Wartung des Kühlmöbels 
Achtung: Alle bezüglich der Wartung des Kühlmöbels beschriebenen Arbeitsgänge sind von Fachpersonal auszuführen. 
Achtung: Vor den Wartungsarbeiten des Kühlmöbel
Achtung: Alle weitere Wartungsarbeiten, die hier nicht erwähnt sind, inklusive des Austausches der Leuchtstoffröhren mit 
Lampen des gleichen Modells, sollen durch den offiziellen Kundendienst oder entsprechendes Fachpersonal ausgeführt 
werden. 
Der Kondensator ist monatlich zu reinigen, hierzu das vordere Schutzgitter (Abb. 14) abnehmen. Für die Rein
Bürste mit harten Borsten (keine Metallbürste) verwenden oder noch besser einen Staubsauger und alle Schmutz- und 
Staubablagerungen zwischen den Flügeln entfernen, ohne letztere zu beschädigen
Handschuhe zum Schutz vor etwaigen Verletzungen anlegen. Nach den Reinigungsarbeiten die abgenommenen 
Schutzvorrichtungen wieder einsetzen. Eine mangelnde Reinigung des Kondensators über längere
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 vollständig abgetaut ist und diesen dann 
orgfältig mit einer weichen Bürste reinigen. Auch in diesem Falle sind zum Schutz vor Verletzungen Handschuhe 

inschalten des Kühlmöbels kontrollieren, ob die Innenwände vollkommen trocken sind). 

. 

eingeschaltet ist. 
Sie bitte die nächstliegende 

er und in der Lage ist den Wärmeaustausch ordnungsgemäß auszuführen, 

. 

 des Kühlmöbels kontrollieren und ob die Umgebungsbedingungen den Angaben unter Punkt 

m Brandfalle nähern Sie sich bitte nicht dem Motorraum, sondern 
enden, sondern 

ur den Feuerlöscher. 

VC. 

er elektrischen Abtaueinrichtung ist von qualifiziertem Fachpersonal 

ollte der Eingriff seitens der Techniker vom Kundendienst erforderlich werden oder der Austausch von mechanischen 
den Kompressoren, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Kühlmöbel 

en. 

en. Die Bauteile der Kühlung, d.h. 
as Kühlgas und die Schmieröle, dürfen nicht in der Umwelt, sondern sind in den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu 

 

WP  = 1300 

auf dem Verdampfer Eisbildungen ansammeln, die einen ordnungsgemäßen Betrieb von diesem beeinträchtigen. 
Vierteljährlich ist eine Generalreinigung vorzunehmen. Hierzu die elektrische Spannung abnehmen und das Kühlmöbel 
vollständig ausräumen. Abwarten, bis das Eis auf den Verdampferflügeln
s
anzulegen (vor dem erneuten E
Wir empfehlen Ihnen einmal jährlich von einem Kühltechniker oder von Fachleuten eine Generalüberholung ausführen zu 
lassen. 
 
12 - Notfallsituationen 
Achtung: Sollte das Kühlmöbel außer Betrieb gehen oder nicht anlaufen: 
- prüfen, ob es sich nicht um einen Stromausfall handelt
- Prüfen, ob der Stecker ordnungsgemäß in seiner Steckdose sitzt. 
- Prüfen (wo vorhanden), ob die etwaige Schutzvorrichtung vor der Steckdose 
Ist die Betriebsunterbrechung auf keinen der obigen Gründe zurückzuführen, rufen 
Kundendienststelle und räumen Sie das Kühlmöbel aus. Die Produkte sind zwischenzeitlich in einer Kühlzelle 
aufzubewahren. 
Achtung: Die Kühlleistung des Kühlmöbels ist nicht ausreichend: 
- Prüfen, ob der Kondensator saub

andernfalls siehe Punkt 11. 
- Prüfen, ob das Kühlmöbel ordnungsgemäß eingeräumt ist und ob die Luftöffnungen nicht versperrt sind, andernfalls 

siehe Punkt 7. 
- Prüfen, ob der Verdampfer des Kühlmöbels vereist ist, andernfalls siehe Punkt 11
- Prüfen, ob das Kühlmöbel Luftströmen oder Wärmequellen ausgesetzt ist (siehe Punkt 4). 
- Die korrekte Nivellierung

4 entsprechen. 
Sollte nach den oben genannten Kontrollen die Betriebsstörung weiterhin bestehen, rufen Sie bitte die nächstliegende 
Kundendienststelle. 
Achtung: Bei Undichtigkeiten der Gasleitung oder i
schalten Sie die Speisespannung zu dem Kühlmöbel aus. Im Brandfall zum Löschen kein Wasser verw
n
 
13 - Zubehöre 
Das Kühlmöbel ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 können auf Wunsch mit folgenden Zubehören ausgestattet werden: 
- Nachtrollo. 
- Trenngittern für Wanne und für Etagen. 
- Frontscheiben für Etagen. 
- Beleuchtung der Ablagen. 
- Preisschienen aus Aluminium bzw. P
- Elektrische Abtauung (gekapselter Widerstand auf dem Verdampfer). 
Zum Erwerb von einem der oben beschriebenen Zubehöre wenden Sie sich bitte an den nächstliegenden Händler oder 
direkt an die Herstellerfirma. Der Einbau d
auszuführen. 
 
14 - Kundendienst 
S
und elektrischen Teilen oder von 
erworben wurde und verlangen sie den Einsatz von Originalersatzteilen. 
 
15 – Demontage und Entsorgung des Kühlmöbels 
Zum Schutz der Umwelt und in Übereinstimmung mit den in den Bestimmungsländern geltenden Normen muss das 
Kühlmöbel zur Entsorgung/Wiederverwendung zerlegt werd
Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten Bestimmungsländern nicht als Sonderabfall gelten, müssen alle 
restlichen Teile aus denen das Kühlmöbel gebaut wurde, als Sondermüll entsorgt werd
d
entsorgen. 
Dieses Produkt enthält FKW, d.h. Fluorkohlenwasserstoffe, ein Kühlmittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP),
die vom Kyoto-Protokoll geregelt werden. 
Der Gas enthält im Spur-Schaum für die Wärmeisolierung des Kühlregals ist (R134A). 
Oscartielle benützt bei den Möbeln mit eingebautem Aggregat folgende Arten von Kühlmittel: 
R 134a; G (100)

R 404A; GWP (100) = 3750 
Dieses Gerät ist hermetisch abgedichtet und die Kühlmittelladung liegt unter 3 kg.  
Es unterliegt daher weder der Pflicht eines Anlagenzulassungsscheins noch periodischen Prüfungen auf 
Kühlmittelverluste (D.P.R. Nr. 147 vom 15. Februar 2006 Art. 3 und 4). 
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e, Gegenstand der vorliegenden Erklärung, nicht Teil der Endbestimmungsanlage ist. 

itungen 
5 und bitte folgende Hinweise beachten. 

 drehen um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen ( Ref. 1). 
setzen (Ref. 4a). 

tzringen und Muttern 

mit den Schrauben in den gelöcherten Pfosten befestigen (Ref. 3) und mit den Befestigungslaschen 
erbinden. 

chrauben und Bolzen verbinden – Ref. 5, Abbildung 15B (nur bei Argus Doors / Brioni 

altpläne 

scartielle.it/conformity 

16 - Erklärung seitens des Herstellers (Verbot der Inbetriebnahme) 
Die oben beschriebenen Modelle werden auch für den Zusammenbau mit anderen Maschinen zur Bildung einer Anlage 
gemäß der Richtlinie 2006/42/CE hergestellt. 
Der Hersteller erklärt hiermit, dass die Maschine nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Anlage, in die sie 
eingebaut wird oder von der sie einen Teil darstellen wird, identifiziert ist und deren Übereinstimmung mit den 
Bedingungen der Richtlinie 2006/42/CE und der nationalen Gesetzgebung zu deren Aufnahme erklärt ist, d.h. bis die 
Maschin
 
17 – Zusammenbauanle
Um zwei oder mehrere Wandkühlregalen zusammenzubauen, siehe Abb. 1
- Die Möbeln nebeneinander stellen und die Gewindefüße
- Die zwei Metallstifte D4x40 in der obere Blende aus Aluminium ein
- Die Grundgestelle mittels der 4 Gewindestangen M8x125 und den entsprechenden Stü

verbinden und befestigen (Ref. 2). 
- Die Rückwände neben den Pfosten entfernen um der Zusammenbau zu ermöglichen. 
- Die Wannen 

(Ref. 4b) die 4 Schrauben M8x60 und die zugehörige Bolzen v
- Endlich die Ruckwände wieder zusammenbauen. 
- Die Rahmen der Türen mit S

2 Doors). 
 
18 – Schema für Kabeln und Leitungsanlage 
Die Schema für Kabeln und Leitungsanlage ist auf Abb. 16. 
 
19 - Elektrische Sch
Die Schaltpläne sind auf Abb. 17, 18 19 und 20. 
 
20 - Übereinstimmungserklärung 
Die Konformitätserklärung des Produktes kann angefordert werden; dazu das Formular unterfolgender Web-Adresse 
ausfüllen: http://www.o
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ponenten oder innere 
Bestandteile arbeiten sollen, sind der mechanischen Gefährdungen ausgesetzt. 

Installation, Wartung 
Die Installation der Kühlmöbel sowie Wartungsarbeiten müssen durch qualifizierte Techniker durchgeführt 
werden. 
Während der Wartung sollen die Techniker die Anweisungen der Bedienungsanleitung beachten. 
Bevor evtl. mechanische oder  elektrische Wartung auf dem Kühlschrank, der zuständige Techniker müssen 
sicherstellen, dass kein Strom gibt. 
Die Techniker verantwortlich für die Durchführung von Wartungsarbeiten, die auf die Kom

 
Regelmäßige Reinigung der Kühltheke 
Regelmäßige Reinigung der Kühltheke muss durchgeführt werden, mit ausgeschaltetem Möbel. 

Persönliche Schutzausrüstung für Techniker sind obligatorisch, um die Wartung auf die Theke zu 
bearbeiten 

Symbol Beschreibung 

Augenschutz 

 

 

Schutzhandschuhe 

Sicherheits-Schuhe 

 

Sicherheit Symbole für sofortige Benachrichtigung von gefährlichen Situationen und Verbote 

Symbol Beschreibung 

 

Reparaturen und Anpassungen an bewegende Objekte sind verboten 

 

Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtungen der Kühlmöbel 

 

Nicht mit Wasser löschen 

 

Keine Arbeit mit Objekte unter Spannung 

 

Quetschen von Händen 

Sicherheit 
Das Kühlmöbel und seine Anleitung für den Einsatz wurden in Übereinstimmung mit den Richtlinien, 
harmonisierten Normen und Regelungen für die Sicherheit gemacht. 
Wenn der Kunde oder Techniker, die den Kühlschrank bedienen, einige Risiken finden, müssen unverzüglich sich 
an dem Hersteller melden, die nach der Prüfung des effektiven Größe der Risikofaktoren, diese entfernen sollen. 
 
Schutzeinrichtungen 
Der Kühlmöbel ist mit Schutzeinrichtungen für Benutzer ausgestattet. 
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ESPAÑOL 
 
1 - De ripción de la cámara 
Las exhibidoras refrigeradas ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 se fabrican en módulos canalizables que tienen una 
longitud útil interna de 937 mm (MODELO 100), 1250 mm (MODELO 133), 1875 mm (MODELO 200), 2500 mm 
(MOD a temperatura de funcionamiento del mueble (para la versión grupo 
incorp eble. Todos los muebles mencionadas poseen un sistema de refrigeración 
ventilada por aire forzado con grupo compresor incorporado y externo. Las características estéticas generales y las 
dimen 1 y en la TAB. 1. 
 
2 - De lazamiento de la cámara 
El mueble está dotado de patas de plástico (FIG. 4A) o de palé de madera (FIG. 4B) para el embalaje en jaula (a 
solicitud), que permiten el desplazamiento con carretillas elevadoras con horquillas. El desplazamiento debe ser llevado 
a cabo xclusivamente por técnicos autorizados. Los pesos de los muebles según las distintas longitudes y los puntos de 
enganche de las horquillas para el desplazamiento están ilustrados en la FIG. 2. 
 
3 - Re epción y almacenamiento 
A la a del mueble, hay que asegurarse que no haya sufrido daños durante el transporte, comprobando las 
condic s del embalaje. Si éste último presenta daños, comprobar el contenido en presencia del transportista. El 
mueb e quedar protegido de la intemperie, la temperatura de almacenaje deberá estar comprendida entre los -25°C 
y los +55°C. La humedad del aire debe estar entre 30% y 95%. Las operaciones de desembalaje hay que llevarlas a 
cabo c a 
exhibi porte 
(FIG. r de 
instala nunca de los laterales! 
Atención: En el caso de que la mercancía llegase dañada hay que advertir a la empresa inmediatamente. En caso 
contra que haya sufrido el mueble durante el 
transp rte y el almacenaje no se puede atribuir a la Empresa fabricante. 
 
4 - Instalación y condiciones ambientales 
La ex ación 
incorr car el funcionamiento del mueble refrigerado. Queda expresamente prohibido montar el mueble 
en espacios donde haya sustancias gaseosas explosivas. También se considera uso impropio utilizar el mueble al aire 
libre o  ISO 
23953 a del 
60%. . 9). 
La pre e la rejilla de protección del condensador perjudicaría el correcto funcionamiento del 
mueble refrigerado (FIG. 6). Si las condiciones ambientales difieren de las previstas, o si las cámaras están expuestas a 
corrie . Es 
posibl s reales antes de la definición del proyecto, para 
poder modificar si fuera necesario los parámetros técnicos y opcionales del material. Habrá que informar al instalador de 
las po
 
5 - Conexión eléctrica 
Atenc tricas 
vigent
Se ne tacto 
de 3 m
Atención: Antes de conectar el mueble a la corriente, comprobar que la tensión de alimentación corresponda a la que se 
indica idas 
son d robar que la instalación eléctrica tenga cables de sección y longitud capaces de soportar la 
corrie potencia absorbida del mueble refrigerado (TAB. 2). Los muebles plug-in están dotadas de enchufe y cable 
de 2,5 d. La 
exhibi ectarse directamente a una toma de corriente fija (no con alargaderas ni tomas múltiples). El cable 
tiene que estar bien tensado, en una posición al reparo de posibles golpes, no debe estar cerca de líquidos, agua, ni 
fuentes de calor, hay que tener cuidado de no deteriorarlo. En caso de rotura del cable de alimentación del mueble, debe 
ser reemplazado por el fabricante o por una entidad a cargo de ella. El enchufe tiene que resultar de fácil acceso también 
después de la instalación del mueble. 
Atención: Hay que realizar la instalación según las indicaciones del fabricante, la tiene  pe al 

 y en conformidad con las normativas eléctricas en vigor de los países de destino de rmas y leyes 
e seguridad eléctrica, Normas de prevención de accidentes y antincendio, directivas varias). Una instalación incorrecta 

puede causar daños a personas, animales o cosas, en cuyo caso el fabricante no tiene ninguna responsabilidad. Es 
obligatorio conectar el mueble a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que no se respete esta 

sc

ELO 250) y 3750 mm (MODELO 375). L
orado) varía según la longitud del mu

siones máximas están claramente ilustradas en la FIG. 

sp

 e

c
entreg
ione

le deb

on extremo cuidado ya que dentro del embalaje se encuentran piezas y/o accesorios necesarios para completar l
dora (distanciadores, bordes, etc). Desmontar las patas de plástico del mueble (FIG. 4A) o el palé de trans
4B) y retirar las protecciones perimetrales transparentes. Colocar la exhibidora exactamente en el luga
ción deseado. Para mover el mueble ¡no tirar 

rio la empresa queda eximida de cualquier responsabilidad. Cualquier daño 
o

hibidora tiene que apoyarse en un suelo totalmente plano. Una vez llena no debe oscilar (FIG. 5). Una nivel
ecta puede perjudi

 exponerlo a la lluvia (FIG. 3). Las prestaciones del mueble se refieren (según la normativa internacional EN
-1/2) a la clase climática ambiental 3 que prevé una temperatura ambiente de 25°C con una humedad relativ
Se necesita un espacio frontal adecuado para garantizar una buena circulación de aire en el condensador (FIG
sencia de objetos delante d

ntes de aire superiores a 0,2 m/s, o a radiaciones de calor, las prestaciones serán inferiores a las definidas
e resolver este inconveniente notificando los valores ambientale

tencias frigoríficas realmente necesarias. 

ión: la instalación tiene que realizarse por personal calificado, en conformidad con las normativas eléc
es. Para la conexión eléctrica consultar el esquema a FIG. 17, 18 y 19. 
cesita instalar al inicio de l’alimentación un dispositivo omnipolar magnetotérmico/diferencial con abertura con
m y poder de interrupción adecuado. 

 en la placa de matrícula (tener en cuenta que las variaciones máximas de la tensión de alimentación permit
el +/- 10%). Comp
nte y la 
 m de longitud (FIG. 7) por lo cual será necesario atenerse a esta medida para conectar el enchufe a la pare
dora debe con

 que llevar a cabo rson
calificado
d

l mueble (No



 

 41

norma de prevención de accidentes. En el caso nstalarse lejos de tomacorrientes, preparar un 
enlace conforme a las normas vigentes. Está abs r enchufes adaptadores. 

l fabricante declina toda responsabilidad por l cosas provocados por una 

(FIG. 8), como se explica a continuación: 

ibidora 

0. Código QR 

strucciones ilustradas en la FIG. 12 y FIG. 12B (para Phoenix 2 sólo), la distancia correcta entre los estantes resulta 
 Enchufar la exhibidora a la toma de corriente (según las condiciones descritas en el punto 5) y 

 

 de que el mueble deba i
olutamente prohibido usa

os posibles daños a personas o E
incorrecta instalación. 
 
6 - Características técnicas 
En el embalaje del mueble se incluye una bolsa de plástico que contiene el presente manual de instrucciones, el cual 
tiene que conservarse obligatoriamente. En el mismo se incluyen datos técnicos, esquemas eléctricos y tablas 
correspondientes al mueble. 
Los datos técnicos del mueble están además incluidos en la placa de matrícula 

. Nombre y dirección del fabricante 1
2. Designación comercial de la exh
3. Código correspondiente a la exhibidora 
4. Número de matrícula de la exhibidora 
5. Tensión de alimentación 
6. Frecuencia de alimentación 
. Corriente máxima absorbida 7

8. Potencia máxima absorbida 
9. Potencia máxima absorbida en la fase de desescarche 
10. Potencia de iluminación estándar 
11. Superficie de exposición útil 
12. Tipo de gas refrigerante con el que funciona la instalación 
13. Masa de gas refrigerante con la que se carga cada instalación 
14. Clase climática ambiental y temperatura de referencia (temperatura ampolla seca) 
15. Clase de protección de la instalación eléctrica 
16. Número de partida en que se ha producido la exhibidora 
17. Número de pedido con el que entró en producción la exhibidora 
18. Año de producción de la exhibidora 
19. Potencia de calentamiento 
2
21. Marca EAC 
Atención: La placa de matrícula y las etiquetas de advertencia no se pueden quitar bajo ningún concepto. El fabricante 
declina toda responsabilidad si no se respeta esta advertencia. 
Se declara que el equipo es conforme al Decreto Legislativo (Italia) del 25/01/1992 n° 108, en aplicación de la Directiva 
CEE 89/109 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. 
 
7 - Carga del producto y utilización del mueble (puesta en funcionamiento) 
Si la exhibidora ha sufrido inclinaciones importantes durante su colocación, hay que esperar tres horas como mínimo 
antes de ponerla en marcha para que el aceite lubrificante se recoja en el compresor. Si no se observa esta prescripción 
el moto condensante podría sufrir daños irreparables. La exhibidora se podrá poner en funcionamiento por primera vez 
sólo tras haber completado los puntos 3 y 4. Mientras todavía está apagada, quitar las protecciones de película de 
plástico que se encuentran por dentro y por fuera, y limpiar las superficies (siguiendo las indicaciones del punto 10). 
Atornillar los distanciadores de las espaldas como se ilustra en la FIG. 11. Montar los estantes móviles siguiendo las 
in
bien visible en la FIG. 1.
accionar el interruptor de las luces y el grupo motor, situado bajo la aleta decorativa (FIG. 10). Los ruidos leves de 
funcionamiento emitidos por el motor y el encendido del display indicarán la puesta en funcionamiento del mueble. Unas 
tres horas después de su puesta en funcionamiento se puede cargar el producto, el termómetro situado dentro del 
mueble (FIG. 10) indicará la temperatura de ejercicio. El manual de instrucciones del mando electrónico, al cual el 
display hace referencia, se introduce como adjunto del manual de instrucciones (se prohíbe la modificación de dicho 
dispositivo por medio de la password de seguridad, sólo un técnico especializado puede efectuar un by-pass), la 
regulación del termóstato y la carga del gas se preconfiguran en la fábrica, la modificación de las configuraciones declina 
al fabricante de cualquier responsabilidad. Verificar siempre que la temperatura evidenciada en el display del mando 
electrónico sea adecuada para la conservación del producto introducido en la vitrina. 
El mueble ha sido realizado para la exposición de géneros alimentarios, para conservar su temperatura y no tiene que 
bajarla, por lo que hay que introducir el producto sólo cuando ya se está enfriado a la correspondiente temperatura de 
conservación. Para una mejor conservación del producto se aconseja: 
- No obstruir las ranuras de distribución del frío que garantizan que el aire fluya correctamente (FIG. 13). 
- Cuando se carga una exhibidora que está ya parcialmente llena de mercancía, además de respetar los niveles 

anteriormente indicados, conviene colocar los nuevos productos debajo de los que ya estaban expuestos. 
- Durante el horario nocturno utilizar la cortina nocturna (disponible a petición del cliente), que además de contribuir a 

la conservación de los producto expuestos, ayudan al ahorro energético. 
Las exhibidoras ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 traen montado de serie un mando de la temperatura mecánico, la 
regulación del termóstato y la carga de gas que se configuran en la fábrica. La manipulación de esta configuración exime 
al fabricante de toda responsabilidad. 
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antes de la toma de 

 mueble a agentes atmosféricos, no utilizar en ningún caso chorros de agua directos para 
piarlo, no tocar ni usar el mismo con las manos o los pies mojados o húmedos. 

ciones o cubiertas que requieren el empleo de herramientas, no retirar en ningún caso la 

ar material en la parte superior de la exhibidora. 

no aporta ninguna variación química a la naturaleza del agua de descongelación 
exclusivamente del vapor contenido en el aire que circula en su interior. De 
 el agua producida por el equipo a través de la red de desagüe o de 

e acuerdo con las leyes vigentes. 
 no se haya indicado explícitamente en este manual debe considerarse peligroso y el 

rado responsable de los posibles daños provocados por un uso impropio, erróneo o 

frigerante (IEC60335-2-89 y variantes) 
partimento alimentario de la isla frigorífica, si no han sido 

-2-89 y variantes) 
r utilisado para personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o 

re el uso del equipo y estan controladas de una persona 

s de aerosol con propelente inflamable en esta unidad 

nsación 
para el correcto funcionamiento del mueble refrigerado, está accionado por el 

do temporáneamente el compressor, permite al evaporador liberarse de eventuales 
 (dicha operación se puede simplificar con la introducción de resistencias blindadas, que en el momento 
ción facilitan que se derrita el hiel en el evaporador. Dichas resistencias son un opcional a pedido. El 

les, en caso de malfuncionamiento llamar a un técnico 

 del agua de 
escongelación. Conviene controlar por lo menos una vez al mes el nivel de la cubeta evaporante situada en el local del 

n los puntos anteriores, incluida la 

 rejilla de protección anterior (FIG. 14). Usar un 
os 

car las 

 largos periodos de funcionamiento, podría 

, y a continuación limpiarlo con cuidado con un cepillo de cerdas blandas, usando 
uantes de protección contra cortes (comprobar antes de volver a poner en marcha que las paredes internas del mueble 

8 - Prohibiciones y prescripciones 
Atención: desconectar el mueble de la alimentación eléctrica si eso no trabaja. El interruptor 
corriente tiene que seccionar la alimentación eléctrica. 
Atención: No exponer el
lim
Atención: No quitar las protec
tapa del cuadro eléctrico. 
Atención: No cargar el mueble con pesos excesivos y en ningún caso meterse dentro de la exhibidora. 
Atención: No caminar y apoy
Atención: No intentar eliminar con objetos metálicos puntiagudos el hielo que se haya podido formar. 
Atención: El equipo de refrigeración 
producida por el mueble. El agua proviene 
todas formas, hay que descargar siempre
instalaciones de depuración si existieran, d
Atención: Cualquier uso que
fabricante no puede ser conside
insensato. 
Atención: No dañar el circuito re
Atención: No utilizar dispositivos elèctricos a l’interior del com
recomendados del fabricante (IEC60335
Atención: El equipo no debe se
sin experiencia o conocimiento, si no han echo instruidas sob
responsable para sus seguridad. 
Atención: Los niños no pueden jugar con el equipo. 
Atención: No almacene explosivos, tales como lata
 
9 - Descongelación del mueble y evaporación del agua de conde
El ciclo de desescarche, indispensable 
mando electrónico que, paran
cúmulos de hielo
de la descongela
número de las descongelaciones (de serie n° 4 en 24 horas) se configura en la fábrica. Controlar periódicamente el 
funcionamiento de la descongelación automática de los mueb
especializado. 
Las exhibidoras ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 están dotadas de un sistema de evaporación automática
d
motor (esta operación hay que realizarla con la cámara apagada). 
Atención: Cualquier regulación o modificación está reservada estrictamente al personal de asistencia. 
Atención: No utilisar dispositivos mecánicos o otros para acelerar el desescarche, si no han sido recomendados del 
fabricante (IEC60335-2-89 y variantes). 
 
10 - Limpieza del mueble 
Atención: Antes de realizar la limpieza del mueble, desenchufarlo de la corriente eléctrica. 
Limpiar periódicamente el mueble con detergentes neutros y secar con paños suaves. No usar productos inflamables ni 
abrasivos, ni realizar la limpieza con chorros de agua directos. Cuando se realice la limpieza de la parte interior del 
mueble, usar guantes para proteger la piel del contacto directo con las partes frías. 
Atención: Volver a poner en marcha el mueble sólo después de comprobar que todas las partes, hayan sido o no 
desmontadas, estén bien secas. Volver a cargar el mueble siguiendo las indicaciones del punto 7. 
 
11 - Mantenimiento del mueble 
Atención: Todas las operaciones descritas de mantenimiento del mueble conviene que las lleve a cabo personal 
cualificado. 
Atención: Antes de realizar operaciones de mantenimiento en el mueble, desenchufar de la corriente. 
Atención: Cualquier otra operación de mantenimiento que no haya sido descrita e
sustitución de las lámparas con lámparas del mismo modelo, hay que ponerla en manos de los centros de asistencia 
autorizados o de personal habilitado. 
Cada mes hay que realizar la limpieza del condensador, retirando la
cepillo de cerdas rígidas (no metálicas) o aún mejor, un aspirador, para eliminar todos los depósitos de polvo y residu
depositados entre las aletas, teniendo cuidado de no deteriorarlas. Cuando se realiza la limpieza del condensador, usar 
guantes para protegerse de posibles cortes. Una vez completadas las operaciones de limpieza, volver a colo
protecciones en su sitio correctamente. Si se deja el condensador sucio durante largas temporadas se provoca un mayor 
consumo de energía y un rendimiento escaso del mueble. El evaporador, tras
acumular hielo impidiendo un correcto funcionamiento. Cada tres meses realizar la limpieza general, por lo tanto, 
desconectar eléctricamente y vaciar completamente el mueble. Esperar a que el hielo que se ha formado en las aletas 
del evaporador se derrita por completo
g
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nseja que una vez al año se realice un control general por parte de un técnico de 

archa: 

hufe esté perfectamente introducido en el tomacorriente. 
ionado. 

sistencia más cercano y vaciar el mueble, 

 tomas de aire no estén obstruidas, de lo 

bar que el mueble no se encuentre cerca de corrientes de aire o de fuentes de calor (véase el punto 4). 
las condiciones ambientales respeten las 

 en contacto con el centro de asistencia más cercano. 

 del cliente. 
Cortina nocturna. 

o exclusivamente por personal cualificado. 

sistencia o cuando se necesite la sustitución de 
edor donde haya 

5 - Demolición y eliminación del mueble 
el ambiente y en conformidad con las normas vigentes de cada país, subdividir las partes del 

 eliminarse en el ambiente sino que 

e efecto invernadero 
WP), disciplinados por el protocolo de Kyoto. 

lular para el aislamiento térmico del mueble es (R134A). 

P  = 1300 

 Art. 3 y 4). 

estén completamente secas). Se aco
refrigeración o de personal cualificado. 
 
12 - Situaciones de emergencia 
Atención: En el caso que la exhibidora se parase de repente o no se pusiera en m
- Comprobar que no se haya producido un corte de suministro eléctrico. 
- Comprobar que el enc
- Comprobar (si existe) que el dispositivo de protección situado por delante del tomacorriente esté acc
Si el motivo de la parada no depende de estos factores, llamar al centro de a
guardando el producto en las cámaras preparadas para el mantenimiento y la conservación. 
Atención: En el caso de que el mueble no enfríe suficientemente: 
- Comprobar que el condensador esté limpio y que pueda cumplir su función de intercambio de calor; de lo contrario 

leer el punto 11. 
- Comprobar que el mueble haya sido cargada correctamente y que las

contrario, leer el punto 7. 
- Comprobar que el evaporador del mueble no esté cubierto de hielo, de lo contrario leer el punto 11. 
- Compro
- Comprobar que el mueble esté colocado totalmente plano y que 

indicaciones del punto 4. 
Si el problema persiste tras estas comprobaciones, ponerse
Atención: En caso de incendio o de fuga de gas, alejarse del motor y desconectar el mueble de la corriente. No usar 
agua para apagar las posibles llamas, sino únicamente extintores secos. 
 
13 - Accesorios 
Las exhibidoras ARGUS-BRIONI2-PHOENIX2 pueden completarse con los siguientes accesorios a petición
- 
- Rejillas divisoras. 
- Barandillas de cristal para los estantes expositores. 
- Iluminación de los estantes. 
- Portaprecios de aluminio o plastico. 
- Desescarche eléctrico (resistencia blindada situada en el evaporador). 
En caso de estar interesados en la compra de alguno de los accesorios anteriormente indicados, ponerse en contacto 
con el distribuidor más cercano o directamente con la empresa fabricante. El montaje de la descongelación eléctrica 
debe ser realizad
 
14 - Asistencia técnica 
Cuando se necesite la intervención de personal técnico de a
componentes mecánicos, eléctricos o compresores, el usuario deberá ponerse en contacto con el prove
comprado el mueble, para solicitar los recambios originales. 
 
1
Para el respeto ecológico d
mueble para su eliminación y/o recuperación. 
Las partes que constituyen el mueble no son asimilables a los deshechos sólidos urbanos, excepto las partes metálicas 
que no resultan especiales en la mayor parte de los países de destino. Con respecto a los componentes del circuito de 
refrigeración, es decir, el gas refrigerante y los aceites de lubricación, no pueden
deben ser recogidos en centros especializados. 
Este producto contiene HFC, es decir gases fluorados, un refrigerante con elevado valor d
(G
El gas contenido en poliuretano ce
Oscartielle utiliza, en los muebles con unidad frigorífica incorporada, los siguientes tipos de refrigerante : 
R 134a; GW (100)

R 404A; GWP (100) = 3750 
Este equipo está herméticamente sellado y la carga de refrigerante es inferior a 3 kg. 
Por lo tanto no está sometido a la obligación del manual de instalación ni a controles periódicos de refrigerante 
(D.P.R. n. 147 del 15 Febrero de 2006
 
16 - Declaración del fabricante (Prohibición de puesta en servicio) 
Los modelos anteriormente descritos han sido construidos también para poder ser ensamblados con otras maquinarias y 
componer una sola máquina, contemplado en la Directiva 2006/42/CE. Por lo tanto el fabricante declara que no se 
permite poner en servicio la maquinaria hasta que la máquina en la que será incorporada o de la que pasará a formar 
parte no haya sido definida y se haya declarado la conformidad a las condiciones de la Directiva 2006/42/CE y a la 
legislación nacional que la transpone, es decir, hasta que la maquinaria a la que se refiere la presente declaración no 
forme un cuerpo único con la máquina final. 
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US-BRIONI2-PHOENIX2 entre sí, atenerse a las instrucciones que se indican a 
ontinuación y ver la FIG. 15. 

do del otro y alinearlos perfectamente haciendo girar los pies reguladores (Ref.1). 

y las 8 tuercas y arandelas correspondientes 

berias se puede consultar en la FIG. 16. 

17 – Istruciones de ensamblaje 
Para ensamblar dos o más vitrinas ARG
c
- Poner los mostradores uno al la
- Introducir las dos clavijas de hierro en el decorativo superior de aluminio (Ref. 1). 
- Enganchar las bases entre sí con las cuatro barras roscadas M8x125 

(Ref. 2) entregadas con el mueble. 
- Quitar los respaldos cerca de los montantes que deben ser ensamblados. 
- Unir las cubas introduciendo los tornillos en los agujeros de los montantes (ref. 3) y fijandos las placas (ref. 4b) con 4 

tornillos M8x60 y las relativas tuercas. 
- Al fin ensemblar los respaldos quitados anteriormente. 
- Unir los marcos de las puertas con tornillos y tuercas – ref. 5, imagen 15B (para Argus Doors / Brioni 2 Doors sólo) 
 
18 – Esquema pasaje cables y tuberias 
El esquema pasaje cables y tu
 
19 - Esquemas eléctricos 
Los esquemas eléctricos se pueden consultar en la FIG. 17, 18 19 y 20. 
 
20 - Declaratión de Conformidad 
Se puede pedir una copia de la declaración de conformidad del producto rellenando el formulariopresente en la dirección 
de Internet: http://www.oscartielle.it/conformity 
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las operaciones de mantenimiento, los encargados tienen que operar segun las 

o en la exhibidora, el técnico 

l mantenimiento, que necesitan operar sobre los componentes y partes 
ico. 

a. 
cer cuando està parado, con alimentacion desconectada.

Instalación, mantenimiento 
La instalación del mueble refrigerado, así como el mantenimiento, deben ser realizados por técnicos calificados. 
Durante la ejecución de 
instrucciones del manual de instrucciones. 
Antes de realizar cualquiera operación de mantenimiento electrico o mecanic
responsable debe asegurarse de que la fuente de alimentación no esté conectada. 
Los técnicos responsables  por e
interiores del mueble refrigerado, están expuestos a riesgos de tipo mecán
 
La limpieza periódica de la exhibidor
La limpieza periódica del mueble refrigerado se debe ha

Equipos de protección personal necesarios por los técnicos para trabajar en la exibidora 

Símbolo Descripción 

Protección de los ojos 

 

 

Guantes de protección 

 

Zapatos de seguridad 

Símbolos de seguridad para la notificación inmediata de las situacciones de peligro y prohibiciones 

Símbolo Descripción 

 

Prohibido hacer reparaciones y ajustes sobre dispositivos en funcion 

 

Prohibido sacar las protecciones de seguridad de la exhibidora 

 

Prohibido apagar con agua 

 

Prohibido operar sobre dispositivos con tension 

 

Peligro de aplastamiento de las manos 

Seguridad 
La exhibidora y su manual de uso se realizaron en cumplimiento de las directivas y normas vigentes aplicables 
en tema de seguridad. 
En caso de que el cliente o técnicos encargados del mantenimiento de la exhibidora detecten riesgos residuales, 
tienen que reportarlo de inmediato al fabricante. Este ultimo, despues de averiguar los factores de riesgo, tendrà 
que eliminarlos de manera adecuada. 
 
Los dispositivos de protección 
La Exhibidora está equipada con dispositivos de protección para los usuarios. 
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ɊɍɋɋɄɂɃ 
 

1 – Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɬɪɢɧɵ 

ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɜɢɬɪɢɧɵ ARGUS – BRIONI 2 – PHOENIX 2 ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɞɥɢɧɚ ɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 937 ɦɦ (ɦɨɞɟɥɶ 100), 1250 ɦɦ (ɦɨɞɟɥɶ 133), 1875 ɦɦ (ɦɨɞɟɥɶ 200), 2500 ɦɦ (ɦɨɞɟɥɶ 250) ɢ 3750 

ɦɦ (ɦ ɢɧ (ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣ ɫ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ) ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɞɥɢɧɵ ɬɪɢɧɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɨɟɧɧɵɣ ɢ ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ. Ɉɛɳɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɭɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɢ 

ɜ Ɍɚɛ.

2 - Pe vozka prilavka 
Ɉɛɨɪɭ ɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɧɨɠɤɢ (ɪɢɫ. 4А) ɢɥɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɩɨɞɞɨɧ (ɪɢɫ. 4ȼ) ɞɥɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɜ ɤɥɟɬɶ (ɧɚ 
ɡɚɤɚɡ), ɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɟɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ. 
  pereme]enie  prilavka  dol'no  vypolnqt;sq  tol;ko  sootvetstvu[]imi  texniheskimi  specialistami.  Ves  pri
lavkov  razlihnoj  dliny  i  tohki  vvedeniq  vil  dlq  peredvi'eniq,  oboznaheny  na  RIS.  2. 

3 - Poluhenie i skladirovanie 
Pri poluhenii, ubedites; v tom, hto prilavok ne byl povre'd\n vo vremq perevozki, v pervu[ ohered; proverqq ego 
 upakovku. Prilavok dol'en byt; za]i]\n ot nepogody, temperatura skladirovaniq dol'na byt; me'du -25°S i ˆ55
°S,  vla'nost;  vozduxa  dol'na  byt;  v  predelax  30â  i  95â.  Raspakovka  dol'na  vypolnqt;sq  s  osoboj  ostor
o'nost;[,  tak  kak  vnutri  upakovki  naxodqtsq  detali  i#ili  prinadle'nosti  neobxodimye  dlq  komplektacii 
 prilavka  (prokladki,  

ɩɨɞɞɨ
Raspo ok  
za  bo
Vnimanie% ozmo'naq  za
der'k es\nnyj  pr
ilavku  vo  vremq  perevo izgotovitelq. 

4 - Ustanovka i usloviq okru'a[]ej sredy 
Prila ;sq
  (RIS rivesti  k  ploxomu  funkcionirovani[  xolodil;nogo  prilavka.  K
ategoriheski  zapre]aetsq  ustanavlivat;  prilavok  v  pome]eniqx  v,  kotoryx  naxodqtsq  gazoobraznye,  vzryvhat
ye  ve
Эɤɫɩɥ ɚɫɧɨ 

ɦɟɠɞɭ ɧɨɣ 

ɜɥɚɠɧ
Neobxodimo  sozdat;  sootvetstvu[]ee  prostranstvo  s  frontal;noj  storony  dlq  togo,  htoby  obespehit;  cirku
lqci[ p
rives S. 6).  Esli  usloviq  okru'a[]ej  sredy  ne 
 sootv [t  predusmotrennym  ili  'e  prilavki  podver'eny  vozduwnomu  potoku  prevywa[]emu  0,2  m#sek.,
  ili otr
ennym
?to za lenno, dostatohno peredat; dejstvitel;nye znaheniq okru'a[]ej sredy, pered  
zaverweniem toby  izmenit;  texniheskie  i  dopolnitel;nye  parametry  materiala  i  soob]
it;  m

5 - ?l
ɉɨɞɤɥ ɪɟɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜ ɩɪɢɥɚɝɚɸɳɢɦɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚɦ ɧɚ RIS.17, 18, 19. 

ɇɟɨɛɯ ɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɫ ɡɚɡɨɪɨɦ 

ɦɟɠɞɭ
Vnim  tom, hto naprq'enie pitaniq  so
otvets e  v  vidu,  hto  dopuskaemoe  maks
imal;noe  izmenenie  naprq'eniq  seti  pitaniq  sostavlqet  ˆ#- 10â).  Proverit;,  hto  dlina  i  sehenie  kabelq  /
lektr o  soedineniq  v  sostoqnii  vyder'at;  tok  i  Mo]nost;  pogla]aemu[  xolodil;nym  prilavkom  (T
AB. 2).  Prilavki  bystroj  sborki,  postavlq[tsq  v  komplekte  s  vilkoj  i  kabelem  2,5-x  metrovoj  dliny  (RI
S. 7),  po/tomu  dlq  prisoedineniq  k  nastennoj  razetke,  nel;zq  prevywat;  dannu[  d b
yt;  prisoedin\n  k  special;no  dlq  nego  prednaznahenoj  razetke  postoqnnogo  toka  udlinite
i  i  mnogokontaktnye  hasti  soedinitelq).  Kabel;  dol'en  byt;  xorowo  natqnut,  dol'en  by  v
zmo'nyx  udarov,  ne  dol'en  naxodit;sq  poblizosti  s  'idkostqmi  ili  vodoj  i  s  istohnikami  tepla,  ne  do

l'en  byt;  povre'd\n.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ 

ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. Vilka  dol'na  byt;  dostupna,  tak  'e  i  posle  ustanovki  prilava. 
Vimanie% Ustanovka dol'na byt; vypolnena soglasno rasporq'enij proizvoditelq,  kvalificirovannym  personal
om  i  v  sootvetstvii  s  dejstvu[]imi  v  Strane  naznaheniq  prilavka  /lektriheskimi  normami  (Normy  i  pra

 ɤɨ
ɨɞɟɥɶ 375); ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜɢɬɪ
 ɜɢɬɪɢɧɵ. ɇɚ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɢ
 ɜɫ
 1. 

re
ɞɨ
 ɱ

  bortiki  i  t.d.).  ɋɧɢɦɢɬɟ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɧɨɠɤɢ (ɪɢɫ. 4А) ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɧ (ɪɢɫ. 4ȼ) ɢ ɭɞɚɥɢɬɟ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ. 
lo'it;  prilavok  tohno  v  meste  'elaemoj  ustanovki.  Pri  pereme]enii  zapre]aetsq  tqnut;  prilav
kovu[  opornu[  stenku@ 

 V sluhae, esli tovar postupit s povre'deniqmi, nemedlenno soob]it; ob /tom na firmu,  v
a  soob]eniq  osvobo'daet  firmu-proizvoditelq  ot  l[boj  otvetsvennosti.  L[boj  u]erb,  nan

zki  i  skladirovaniq  ne  qvlqetsq  kompetenciej  firmy-

vok dol'en byt; ustanovlen na absol[tno rovnyj pol> polnost;[ zapolnennyj prilavok ne dol'en  kahat
. 5).  Netohnoe  nivelirovanie  mo'et  p

]estva.  Krome  togo,  nel;zq  ispol;zovat;  prilavok  na  otkrytom  vozduxe  ili  pod  do'd\m  (RIS.  3). 
ɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɤɥɚɫɫɭ 3 ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɫɨɝɥ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ EN ISO 23953-1/2), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 25°C ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ
ɨɫɬɶɸ 60% 

  vozduxa  v  kondensatore  (RIS. 9).  Nalihie  predmetov  pered  za]itnoj  rew\tkoj  kondensatora  mo'et  
ti  k  ploxomu  funkcionirovani[  xolodil;nogo  prilavka  (RI
etstvu
 teplovomu  izluheni[,  to  /kspluatacionnye  kahestva  budut  bolee  nizkimi,  po  sravneni[  s  predusm
i. 
trudnenie mo'et byt; isprav

  proekta  dlq  togo,  h
onta'niku  real;no  neobxodimye  xolodil;nye  mo]nosti. 

ektriheskoe soedinenie 
ɸɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ
ɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɭ
ɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɮɚɡɧɵɣ ɦɚɝɧɢɬɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ/ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶ

ɬɚɦɢ ɜ 3 ɦɦ. ɢ ɫ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ.  ɤɨɧɬɚɤ
anie%  Pre'de, hem prisoedinit; prilavok k /lektriheskoj seti, ubedit;sq v

vuet  tomu,  hto  oboznaheno  na  ]itke  s  nominal;nymi  dannymi  (imejtt

iheskog

linu.  Prilavok  dol'en  
(ne  ispo ;  l;zovat

t;  za]i]\n  ot l
o
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vila  /lektriheskoj  bezopasnosti,  Pravila  t protivopo'arnoj  bezopasnosti,  direktivy)
.  Nepravil;naq  ustanovka  mo'et  nanesti  u] i  predmetam,  za  hto  proizvoditel;  ne  ne
\t  nikakoj  otvetstvennosti. 

lqetsq obqzatel;nym. Proizvoditel; snimaet s sebq l[bogo roda otvetstvennost;,  esli  ne  

kte s prilavkom postavlqetsq poli/tilenovyj paket, v kotorom naxoditsq nastoq]ee rukovodstvo  po  /ksp
no  byt;  obqzatel;no  soxraneno.  V  n\m  soder'atsq  kasa[]iesq  prilavka  texniheskie  

 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɭ) 

ilo  smazohnoe  maslo@  Esli  /to  pravilo  ne  b
nsatoru  mo'et  byt;  nanes\n  nepopravimyj  u]erb. 

 

 

ɩ

ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 

exniki  bezopasnosti  i  
erb  l[dqm,  'ivotnym  

s
Zazemlenie prilavka qv
budut  sobl[deny  dannye  pravila  bezopasnosti.  V  sluhae,  esli  prilavok  dol'en  byt;  ustanovlen  daleko  ot  
/lektriheskix  razetok,  osu]estvit;  soedinenie  v  sootvetstvii  s  dejstvu[]imi  Normami.  Kategoriheski  zap
re]aetsq  primenenie  vilok-adapterov.  Proizvoditel;  snimaet  s  sebq  l[bu[  otvetstvennost;  za  vozmo'nyj
  u]erb,  nanes\nnyj  l[dqm  ili  predmetam  v  sledstvii  nepravil;noj  ustanovki. 

6 - Texniheskie xarakteristiki 
V komple
luatacii,  kotoroe  dol'
dannye,  sxemy  /lektriheskix  soedinenij  i  tablicy. 
Krome togo texniheskie dannye predstavlenny na ]itke s nominal;nymi dannymi (RIS. 8). Na n\m ukazano 
1. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ 
2. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
3. Ʉɨɞ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
4. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ (ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ) ɧɨɦɟɪ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
5. Эɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
6. ɑɚɫɬɨɬɚ ɬɨɤɚ 
7. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɬɨɤ 
8. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
9. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɮɚɡɵ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ (ɬɚɦ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ) 
10. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
11. ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɢɬɪɢɧɵ 

12. Ɍɢɩ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
13. Ɇɚɫɫɚ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɚ ɤɚɠɞɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
14. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɷɬɚɥɨɧɧɚɹ
15. ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɤɢ 

16. ɇɨɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
17. ɇɨɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɛɵɥ ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
18. Ƚɨɞ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
19. Ɉɬɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
20. QR ɤɨɞ 

21. Ɇɚɪɤɚ EAC 

Vnimanie% Kategoriheski zapre]aetsq snimat; ]itok s nominal;nymi dannymi i /tiketki s instrukciqmi.  Proiz
voditel;  snimaet  s  sebq  l[bogo  roda  otvetsvennost;  v  sluhae  nesobl[deniq  dannyx  instrukcij. 
Zaqvlqetsq, hto apparatura sootvetstvuet P.P. ! 108 ot 25#01#1992 g. po vypolneni[ Direktivy SEE (Evropejskoe  
/konomiheskoe  soob]estvo)  89#109,  kasa[]ejsq  materialov  i  predmetov,  prednaznahennyx  dlq  kontakta  s  pro
duktami  pitani. 

7 - Zapolnenie produktami i ispol;zovanie prilavka (vvod v /kspluataci[) 
Esli prilavok, po prihine pozicionirovaniq, byl sil;no naklon\n, pered vvodom v /kspluataci[ neobxodimo  poto
'dat;  minimum  tri  hasa  dlq  togo,  htoby  v  kompressor  postup
udet  sobl[deno,  to  motokonde
Pervyj raz prilavok dol'en byt; vved\n v /kspluataci[ tol;ko posle vypolneniq operacij, opisannyx v  punktax 
 3  i  4. 
Pri otkl[henom prilavke, vypolnit; sledu[]ie operacii% snqt; raspolo'ennu[ vnutri i snaru'i prilavka  za]i
tu  iz  plastikovoj  pl\nki,  zatem  vypolnit;  pervu[  ohistku  (sobl[daq  oboznahennye  v  punkte  10  instrukci
i). 
Zavintit; distancionnye detali spinki, kak oboznaheno na Ris. 11. Ustanovit; s=\mnye polki sobl[daq  oboznahen
nye  na  RIS. 12 ɢ ɪɢɫ. 12B (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ Phoenix 2)  

 instrukcii,  optimal;noe  rasstoqnie  me'du  polkami  qsno  vidno  na  RIS. 1. 
Vvesti vilku v razetku toka (sobl[daq opisannye v punkte 5, normy) i vkl[hit; vykl[hatel; sveta i dvigatelq,  s
montirovannyj  pod  dekorativnoj  vual;[  (RIS. 10).  Ʌɟɝɤɢɣ ɲɭɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɢɫɩɥɟɹ ɭɤɚɠɭɬ ɧɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɥɚɜɤɚ. 
Po istehenii primerno 3-x hasov, posle vkl[heniq prilavka, mo'no pristupit; k zapolneni[ prilavka,  raspolo'
ennyj  vnutri  prilavka  termometr  (RIS. 10)  oboznahit  rabohu[  temperaturu.  ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɩɭɥɶɬɨɦ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɢɫɩɥɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɞɚɧɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚɳɢɳɟɧɨ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚɪɨɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɤɭ). Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɝɚɡɚ 
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ; ɫɛɨɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɨɬ ɜɫɹɤɨɣ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɟ, ɩɨɞɯɨɞɢɥɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɜɢɬɪɢɧɵ. 

Prilavok  prednaznahen  dlq  vystavleniq  produktov  pitaniq,  dol'en  soxranqt;  temperaturu  produkta  i  ne  do
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kta, rekomenduetsq% 

 tol;ko  pozvolqet  xranit;
tak  'e  i  /konomit;  /lektro/nergi[. 

. 

noj  st
kolo  prilavka  s  mokrymi  ili  vla'nymi  nogami  i  rukami. 

jstva ili pokrytiq dlq ustraneniq, kotoryx neobxodimy  sootvetstvu[]ie  
etsq  snimat;  pokrytie  /lektro]ita. 

no tq'\lymi produktami> ne vxodit; vo vnutr; prilavka. 
 prilavok ili klast; na nego kakie-libo materialy. 

it; obrazovaniq l;da zaostr\nnymi metalliheskimi predmetami. 
dil;naq ustanovka ne trebuet nikakix izmenenij ximiheskix svojstv, proizvodimoj  prilavkom,  v

it  iskl[hitel;nym  obrazom  iz  soder'a]egosq  v  vozduxe  para,  kotoryj  c
  sluhae,  proizved\nnaq  ustanovkami  voda,  dol'na  byt;  slita  herez  k

sooru'eniq. 
rimenenie, neoboznahennoe v dannom rukovodstve, qvlqetsq opasnym i  proizv
 za  vozmo'nyj  u]erb,  nanes\nnyj  v  sledstvii  nesootvetstvu[]ego,  owib

). 

, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ 

ɧɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɸɞɹɦ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ) ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɥɢ 

ɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ 
ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɢɯ 

 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɫɬɚɪɲɢɯ. 
ɚɧɧɨɦ ɩɪɢɛɨɪɟ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɟ ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɢ ɫ 

. 

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 

 

ɚɣɤɢ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɟɪɫɢɢ Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ). Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɰɢɟɣ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ 

 

\ prilavka 

i  i  vytirat;  mqgkimi  tkanqmi.  Ne  ispol;zovat;  gor[hie  i  a
utrennix  hastej  prilavka,  prim

o
kte  7  instrukciqmi. 

l'en  poni'at;  e\,  po/tomu  produkt  dol'en  byt;  polo'en  vo  vnutr;  prilavka  tol;ko  posle  togo,  kak  budet
  oxla'd\n  do  sootvetstvu[]ej  temperatury  xraneniq. 
Dlq nailuhwego xraneniq produ
- Ne zakryvat; otverstiq raspredeleniq xoloda, kotorye obespehiva[t neobxodimyj potok vozduxa (RIS. 13). 
- Kogda popolnqetsq produktami u'e hastihno zapolnennyj prilavok (krome sobl[deniq vyweukazannyx  punkto

v),  kak  pravilo  novye  prodovol;stvennye  tovary  dol'ny  byt;  polo'eny  vniz  u'e  su]estvu[]ix  produ
ktov. 

- V nohnoe vremq, ispol;zovat; nohnu[ wtorku (ustanavlivaetsq po zakazu), kotoraq ne
  produkt  nailuhwim  obrazom,  a  

8 - Zaprety i pravila 
Вɧɢɦɚɧɢɟ: ɟɫɥɢ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬ ɫɟɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɭ ɪɨɡɟɬɤɢ
Vnimanie% Prilavok ne dol'en podvergat;sq atmosfernym vliqniqm, nikogda ne myt; prilavok prqmoj vodq
ru\j,  ne  trogat;  i  ne  rabotat;  o
Vnimanie% Ne snimat; za]itnye ustro

egoriheski  zapre]ainstrumenty,  kat
Vnimanie% Ne zapolnqt; prilavok hrezmer
Vnimanie% Zapre]aetsq vstavat; nogami na
Vnimanie% Ne pytat;sq ustran
Vnimanie%  Xolo
ody  razmora'ivaniq.  Ona  proisxod
irkuliruet  vnutri  ustanovki.  V  l[bom
analizacionnu[  set;  ili  herez  sootvetstvu[]ie  dejstvu[]im  zakonam  ohistitel;nye  
Vnimanie% L[boe drugoe vozmo'noe p

vennym oditel;  ne  shitaetsq  otvetst
ohnogo  ili  nerazumnogo  ispol;zovaniq. 
Вɧɢɦɚɧɢɟ: ɧɟ ɩɨɜɪɟɠɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ (IEC60335-2-89 ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
Вɧɢɦɚɧɢɟ: ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɧɭɬɪɢ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɨɬɫɟɤɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ
ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɮɢɪɦɨɣ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ (IEC60335-2-89 ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ). 

Вɧɢɦɚɧɢɟ: ɞɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɢɥɢ ɠɟ ɥɸɞɹɦ ɛɟɡ ɨɩɪɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɞ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. 
 ɫВɧɢɦɚɧɢɟ: ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɢɝɪɵ

ɇɟ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɞВɧɢɦɚɧɢɟ: 
ɝɨɪɸɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ

9 - Razmorozka prilavka i isparenie vody kondensacii 
ɐɢɤɥ ɨɬɬɚɣɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɸ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɪɨɫɬɨɜ ɥɶɞɚ. 
Эɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɩɪɨɳɟɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɤɨɪɹɸɬ ɪɚɡɦɨɪɨɡɤɭ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɬ
ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɬɚɟɤ (ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ - 4 ɡɚ 24 ɱ.) ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɬɚɣɤɢ ɩɪɢɥɚɜɤɨɜ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɥɨɯɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɡɵɜɚɣɬɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
Prilavki ARGUS_BRIONI2_PHOENIX2.osna]eny avtomatiheskoj sistemoj ispareniq vody razmora'ivaniq, xotq b
y odin raz v  mesqc,  kontrolirovat;  uroven;,  ustanovlennoj  v  otseke  dvigatelq,  vannohki  ispareniq  (dannaq  o
peraciq  dol'na  byt;  vypolnena  pri  otlkl[hennom  prilavke). 
Vnimanie% Vozmo'naq regulirovka i vnesenie izmenenij dol'ny vypolnqt;sq tol;ko obslu'iva[]im  personalom 
Вɧɢɦɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɬɚɣɤɢ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ
ɨɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ (IEC60335-2-89 ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ) 

10 - Myt;
Vnimanie% Pre'de, hem pristupit; k myt;[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektriheskoj /nergii. Periodiheski my
t;  prilavok  nejtral;nymi  mo[]imi  sredstvam
brazivnye  materialy,  ne  myt;  prilavok  prqmoj  stru\j  vody.  Dlq  myt;q  vn
enqt;  za]itnye  perhatki  dlq  togo,  htoby  predoxranit;  ko'u  ot  prqmogo  kontakta  s  xolodnymi  hastqmi. 
Vnimanie% Ne vkl[hat; prilavok do tex por, poka vse ego hasti ne vysoxnut. Zapolnqt; prilav k, v  sootvetstvii  s
   ukazannymi  v  pun

11 - Texniheskoe obslu'ivanie prilavka 
Vnimanie% Vse opisannye operacii po texobslu'ivani[ prilavka, kak pravilo, dol'ny byt; vypolneny  kvalifi
cirovannym  personalom. 
Vnimanie% Pre'de, hem pristupit; k texobslu'ivani[ prilavka, otkl[hit; podahu /lektro/nergii. 
Вɧɢɦɚɧɢɟ: Ⱦɪɭɝɢɟ, ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɦɟɧɚ ɥɚɦɩɨɱɟɤ ɧɚ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɢɦ ɦɨɞɟɥɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 

E'emesehno, vypolnqt; ohistku kondensatora, snimaq zadn[[ za]itnu[ rew\tku (RIS. 14). Ispol;zovat;  ]\tku  s 
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st;,  htoby  ne  povredit;  ix.  Dlq  histki  isparitelq,  
iv  ohistku,  vosstanovit;  snqtye  za]itnye  pris

 po

 pravil;noj  rabote.  Ka'dye  tri  mesqca  osu]estvlqt;  ob]ee  myt;\  prilavka,  snqt;  /lektriheskoe  

qgkoj  ]etinoj,  i  v  /tom  sluhae  
xraneniq  ot  porezaniq  (pre'de,  hem  podkl[hit;  prilavok,  proverit;,  esli  vse

lu'ivaniq i  osvob

e pokryt l;dom, v protivnom sluhae prohitat; Punkt 11. 
 k istohnikam tepla (smotri Punkt 4). 

ranena, pozvonit; v bli'ajwij centr  obsl

ɚɰɢɹ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 

 

ɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɝɚɡɵ), ɯɥɚɞɨɝɟɧɬ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɟɤɬɚ 
ɬɨɤɨɥɨɦ. 

ɵɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦ ɮɢɪɦɨɣ OSCARTIELLE, ɡɚɤɚɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɝɚɡɚ: 

 tv\rdoj  ]etinoj  (ne  metallihesku[)  ili  luhwe  pylesos,  ustranit;  vse  vozmo'nye  otlo'eniq  pyli  i  osta
tki  otlo'ennye  me'du  lopostqmi,  sobl[daq  ostoro'no
primenqt;  perhatki  dlq  predoxraneniq  ot  porezaniq.  Zakonh
posobleniq.  Ostavlqt;  grqznym  kondensator,  v  tehenie  dlitel;nogo  perioda  vremeni,  oznahaet  naibol;wee 
treblenie  /nergii  i  ploxaq  proizvoditel;nost;  prilavka. 
V isparitele, posle dlitel;nyx periodov funkcionrovaniq, mogut obrazovat;sq otlo'eniq l;da, kotorye  prepqtst
vu[t  ego 
naprq'enie  i  polnost;[  osvobodit;  prilavok.  Podo'dat;,  poka  obrazovavwijsq  na  lopastqx  isparitelq  l\d  
polnost;[  ne  rastaet,  zatem  akkuratno  pohistit;  ego  ispol;zuq  ]\tku  s  m
primenqt;  perhatki  dlq  predo
  ego  vnutrennie  hasti  vysoxli). 
Rekomenduem, odin raz v god, vypolnqt; ob]ij kontrol;, s pomo];[ texniheskogo specialista po  xolodil;nikam  
ili  kvalificirovannogo  personala. 

12 - Avarijnye situacii 
Vnimanie - V sluhae, esli prilavok otkl[hitsq ili ne vkl[hitsq% 
- Proverit; na /lektriheskoe zamykanie. 
- Proverit;, esli vilka byla plotno vvedena v sootvetstvu[]u[ razetku. 
- Proverit; (gde predusmotrenno), esli bylo podkl[heno za]itnoe ustrojstvo razetki toka. 
Esli prihina otkl[heniq /lektro/nergii ne zavisit ot /togo, pozvonit; v bli'ajwij centr obs
odit;  prilavok,  polo'iv  produkty  v  prednaznahennye  dlq  ego  xraneniq  kamery. 
Vnimanie% V sluhae, esli prilavok oxla'daet nedostatohno% 
- Proverit;, esli kondensator hist i v sostoqnii vypolnqt; svo[ funkci[ zameny tepla, v protivnom sluhae,  p

rohitat;  Punkt  11. 
- Proverit;, esli prilavok byl pravil;no zapolnen i esli nezasoreny vozduxozabornye krany, v protivnom  sluh

ae  prohitat;  Punkt  7. 
- Proverit;, esli isparitel; prilavka n
- Proverit;, esli prilavok raspolo'en blizko k potokam vozduxa ili
- Proverit; ploskostnost; prilavka i, hto usloviq okru'a[]ej sredy sootvetstvu[t oboznahennomu v punkte 4. 
Esli posle vypolneniq vozmo'nyx proverok, neispravnost; ne budet ust
u'ivaniq. 
Vnimanie - V sluhae utehki Gaza ili po'ara, ne pribli'at;sq k otseku dvvigatelq, snqt; /lektriheskoe  naprq'en
ie  prilavka. 

13 - Dopolnitel;nye prinadle'nosti 
BPo zakazu, dlq prilavkov ARGUS_ RIONI2_PHOENIX2, mogut byt; postavlenny sledu[]ie dopolnitel;nye prinad

le'nosti% 
- Nohnaq wtorka. 
- Peregorodki. 
- Steklqnnye bortiki dlq polok. 
- Osve]enie polok. 
- Der'ateli cennikov iz al[miniq ili PVX. 
- ?lektriheskoe razmora'ivanie (ustanovlennyj na isparitele, bronirovannyj rezistor). 
Esli 'elaete kupit; l[bu[ iz vyweukazannyx prinadle'nostej, svq'ites; s bli'ajwim distrib;[torom ili  ne
posredstvenno  s  firmoj-izgotovitelem.   Monta'  /lektriheskoj  razmorozki  dol'en  byt;  vypolnen  kvalific
irovannym  personalom. 

14 - Texniheskaq pomo]; 
Kogda neobxodimo vmewatel;stvo so storony personala texpomo]i i kogda nu'no zamenit; mexaniheskie,  /lektrih
eskie  detali  ili  kompressory,  pol;zovatel;  dol'en  svqzat;sq  s  postav]ikom  u  kotorogo  byl  kuplen  prila
vok,  i  zakazat;  podlinnye  zapasnye  hasti. 
 
15 - Дɟɦɨɧɬɚɠ ɢ ɭɬɢɥɢɡ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɨɪɦɚɦɢ, 

ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɡɨɛɪɚɧ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɣɬɢ ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ. 
ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɜɟɪɞɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɬɯɨɞɚɦ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɧ, ɤɭɞɚ ɷɬɨɬ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ. ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɢ ɦɚɫɟɥ ɫɦɚɡɤɢ,  ɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶɫɹ, ɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ. 
Дɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ HFC (ɝɢɞɪɨɮɬɨɪɭ
(GWP), ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ Кɢɨɬɫɤɢɦ ɩɪɨ
Ƚɚɡ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹ ɜ ɩɟɧɢɫɬɨɦ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɟ ɞɥɹ ɬɟɦɨɢɡɥɹɰɢɢ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, ɷɬɨ R134A. 

ȼ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧ
R 134a; GWP (100) = 1300 

R 404A; GWP (100) = 3750 

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ, ɚ ɨɛɴɟɦ ɯɥɚɞɨɝɟɧɬɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 3 ɤɝ. 
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ɧɢɸ 

ɜ ɜ ɨɞɧɭ ɥɢɧɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɢɫ. 15. 

ɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɠɤɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɭɠɧɨɣ ɰɟɧɬɪɨɜɤɢ (Ⱦɟɬ. 1). 

ɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (Ⱦɟɬ.4a). 

ɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 4 ɧɚɪɟɡɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɹ M8x125 ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ  ɛɨɥɬɚɦɢ ɢ 

ɨɜɵɯ ɝɚɟɤ ɞɟɬ.5, ɪɢɫ. 15B (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ Argus Doors / Brioni 

ɛ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ Ɋɂɋ. 16. 

ɰɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 

: 

rtielle.it/conformity 

 

ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯɩɪɚɫɪɨɩɬɚ, ɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɬɟɱɟɤ ɯɥɚɞɨɝɟɧɬɚ (D.P.R. n. 147 ɨɬ 15

ɮɟɜɪɚɥɹ 2006 ɋɬ. 3 ɢ 4). 

16 - Zaqvlenie proizvoditelq (Zapret na vvod v /kspluataci[) 
Vyweopisannye modeli prilavkov krome, togo byli proizvedeny dlq soedineniq ix s drugim oborudovaniem dlq  so
zdaniq  mawiny,  kotoraq  byla  prinqta  Direktivoj  2006#42#SE  (Evropejskoe  /konomiheskoe  soob]estvo). 
Tem ne menee, proizvoditel; zaqvlqet, hto zapre]aetsq vvodit; v /kspluataci[ oborudovanie do tex por,  poka  maw
ina,  v  kotoru[  budet  vstroen  prilavok  ili  hast;[  kotoroj  on  budet  qvlqt;sq,  ne  budet  opredelena  i  ne  b
udet  zaqvleno  e\  sootvetstvie  usloviqm  Direktivy  2006#42#SE  i  nacional;nomu  zakonadatel;stvu,  to  est;  d
o  tex  por,  poka  oborudovanie,  o  kotorom  id\t  reh;  v  nastoq]em  zaqvlenii,  ne  budet  sostavlqt;  edinoe  cel
oe  s  zaverw\nnoj  mawinoj. 
 
17- Иɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɬɵɤɨɜɤɟ ɜ ɨɞɧɭ ɥɢ
ɑɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɥɚɜɤɨ
- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɢ ɨ
- ȼɫɬɚɜɢɬɶ ɞɜɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɲɬɵɪɹ D4x40 ɜ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜ
- ɋɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡ

ɲɚɣɛɚɦɢ (Ⱦɟɬ. 2), ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ. 

- ɍɞɚɥɢɬɶ ɞɨɧɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɵɤɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɧɢɧɵ. 

- ɋɤɪɟɩɢɬɶ ɜɚɧɧɵ, ɜɫɬɚɜɢɜ ɜɢɧɬɵ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɧɚ ɫɬɨɹɤɚɯ (Ⱦɟɬ. 3) ɢ ɜ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɭɝɨɥɤɢ (Ⱦɟɬ. 4b) 4 ɜɢɧɬɚ M8x60 ɫ ɝɚɣɤɚɦɢ. 

- ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɹɬɵɟ ɞɨɧɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ 

- ɋɨɟɞɢɧɢɬɶ ɪɚɦɤɢ ɤɚɪɤɚɫɚ ɞɜɟɪɟɰ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɤɨɥɩɚɱɤ
2 Doors). 

 

18 – Сɯɟɦɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɬɪɭɛ  
ɋɯɟɦɭ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɬɪɭ

19 - Sxemy /lektriheskix soedinenij 
Dlq konsul;tacii sxemy, obra]at;sq k RIS. 17, 18, 19, 20. 
 

20 - Дɟɤɥɚɪɚ
Ɂɚɩɪɨɫɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ, ɷɚɩɨɥɧɢɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɚ ɫɚɣɬɟ
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ɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 

 ɩɪɢɥɚɜɤɟ. 

Шɟɮ-ɦɨɧɬɚɠ, ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ЭɅȿɄɌɊɂЧȿɋɄɈȽɈ ɢɥɢ 
ɆȿɏАɇɂЧȿɋɄɈȽɈ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧ ɨɬ ɫɟɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ.
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɱɬɨ, ɩɪɨɜɨɞɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, ɨɧ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɈɉАɋɇɈɋɌəɆ ɆȿɏАɇɂЧȿɋɄɈȽɈ 
ɏАɊАɄɌȿɊА. 
 
ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɱɢɫɬɤɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 
ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɱɢɫɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɨɦ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɦ
ɂɧ ɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚщɢɬɵ ɞɥɹ ɬɟɯɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɨɜɨɞɹщɟɝɨ ɬɟɯɨɞ ɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ 

Ɂɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ 

 

Ɂɚɳɢɬɧɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ 

 

Ɂɚɳɢɬɧɚɹ ɨɛɭɜɶ 

 
Ⱥɜɚɪɢɣɧɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸщɚɹ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɡɚɩɪɟɬɵ 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ 

 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɞɨɜɨɞɤɢ ɧɚ ɭɡɥɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 

 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɭɞɚɥɹɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ 

 

Ɍɭɲɢɬɶ ɜɨɞɨɣ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ 

 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 

 

Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɹ ɪɭɤ 

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɢ ɫɚɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɜɤɚ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ. 
 
Ɂɚщɢɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɨɫɧɚɳɟɧ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
 




